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3 de janeiro de 20 

MUNICIPAL DE HORIZONTE 
-----

Andreza Santos <licitacoes@ragtech.com.br> 
Para: pregao@horizonte.ce.gov.br 
Cc: "Supervisor de licitações, Felipe Teixeira" <felipe.teixeira@ragtech.com.br> 

ãs 17:03 

Prezado(s), 

Estamos acompanhando a abertura deste processo em epígrafe que será ao dia 17/01, a' s 08h30, mais 
especificamente o itens 18 e 20 - Estabilizadores. 

Conforme Edital: "Até 03 (três) dias ateis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qual quer 
pessoa poderá impugnar este Edital.." 

40contece que nos descritivos dos produtos nfiu con t , a presença da NBR 14373. É sabido que tal norma é 
rigatória / compulsória para esse material porém, para que seja dada comprovação do produto, é necessária a 

apresentação do Certificado de atendimento a NBR 14373. 

A Ragtech é fabricante de estabilizadores e estamos reforçando esta informação pois inúmeros óbices vem sendo 
atrelados no mercado alusivos a alguns produtos que não constam no rol de modelo aprovados  pelo INMETRO, 
ofertando produtos defeituosos, levando a administração a terem sérios problemas de eficiência. 

Entendemos que, desta forma, para precaução da aquisição deste objeto, vimos aqui para atentar e enviar nosso 
certificado para que tenham em mãos e depreendam de que são compulsórias e extremamente relevantes para que 
seja comprovado o devido atendimento a NBR 14373/06. 

Segundo Art. 2°, da Portaria n° 262/2007, do INMETRO: 

"Art. 2° Manter, no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade — SBAC, a certificação compulsória 
dos estabilizadores de tensão monofásicos, com saída de tensão alternada, com tensão nominal de até 250 V em 
potências de até 3 kVA/3kW. 

Parágrafo Único: Será passível de certificação compulsória, conforme Regulamento ora aprovado, qualquer 
equipamento que desempenhe a função de um estabilizador de tensão, descrita na NBR 14373:2006, podendo o 
equipamento possuir as seguintes denominações comerciais: estabilizador, condicionador, regulador, entre outros." 

elrifo nosso) 

• Segue em anexo nossos Certificados referente aos nossos modelos que atendem a esta norma. 
• Segue em anexo deferimentos e aplicações desta norma em diversos processos. 
• Segue NBR14373 na integra para análise. 
• Segue Portaria n° 262/2007 na integra para análise. 
• Segue lista de modelos certificados pelo INMETRO referente a NBR14373. 

Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento a Norma NBR 14373  para cumprimento 
deste requisito obrigatório  perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento? 

disposição. 

Atenciosamente, 

ragtech s54., 
DESDE 1990 r4—

ANDREZA SANTOS 
LICITAÇÕES 
Fone. 11 2147.3081 
PABX. 11 2147.3000 
ragtech.com.br 



LANÇAMENTO 

NOBREAK 

_ 
7 anexos 

• • 0 NOBREAK IDEAL. PARA 
SEGURANÇAELETRONIÇAI 

LONGA AUTONOMIA 
GEPENCIAMENTO SNMP 

S439VA 11200VA I 1SDOVA I 2000VA 

eml. 27 04 30_NBR14373_SIDE LASER.pdf 
11 8K-

1--m, 23_10 27_NBR14373_SENSE.pdf 
1200K-

• 26_08_21_NBR14373_SIDE WAY.pdf 
" 988K 

op-ph NBR14373-2006 - Estabilizadores de tensão de corrente alternada.pdf 
" 905K 

Portaria 262.2007 - Compulsório.pdf 
333K 

~~ Modelos certificados NBR14373.pdf 
" 2332K 

410,i Deferimentos e Aplicações NBR14373.pdf 
" 1095K 
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TOVRheinland 
Precisely Right. 

Certificado de Conformidade 

Certificado: INF-12404 
Certificate 

Solicitante: 
Applicant 

Fabricante: 
Manufacturer 

Fornecedor / Representante Legal: 
Supplier / Legal Representative 

delo de Certificação: 
-ertification Model 

Regulamento I Normas: 
Regulation / Standards 

Produto: 
Product 

Emissão e Validade: 
Issued and Validity 

• 

Certificate of Conformity 

Revisão: 10 
Review 

RGT ELETRÔNICA EIRELI 
Estrada Alberto Hinoto, 6757 — Predio 3 — Jardim Una 
08586-260 — Itaquaquecetuba — SP 
CNPJ: 05.943.957/0001-95 

RGT ELETRÔNICA EIRELI 
Estrada Alberto Hinoto, 6757 — Predio 3 — Jardim Una 
08586-260 — Itaquaquecetuba — SP 
CNPJ: 05.943.957/0001-95 

Não aplicável. 

Modelo 5 de certificação de produto conforme Portaria Inmetro 
n.° 61/2022 com avaliação por ensaio de tipo, auditoria de fábrica 
iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria 
de fábrica e ensaios. 

ABNT NBR 14373:2006 
Portaria Inmetro no 61 de 17 de fevereiro de 2022 do INMETRO. 

ESTABILIZADOR DE TENSÃO 
Família SIDE LASER 
Certificação por família. 

Emissão em: 30/04/2009. 
Esta revisão é válida de 18/01/2023 até 30/04/2027. 

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção, de acordo com os requisitos 
previstos no esquema de certificação especifico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de 
Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. 
The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of maintenance activities, in accordance with the applicable 
requirements of the specific certification scheme. To confirm the regularity status of this Certificate of Conformity, the Inmetro's database 
of certified products and services must be consulted. 

Igor Moreno 
Local Field Manager 

INF-12404 -RevisSo 10 - Página ide 6 
Endereço Escritório: Avenida Francisco Matarazzo, 1400 
Agua Branca -5So Paulo -SP -CEP: 05001-903 
CNN: 01.950.467/0001-65 - Tel.: 55 11 3514.5700 
httos://www.tuv.com/brasil/br/ MS-0032142 Rev.8 

Digitally signed by TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA: 
01950467000165 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, I=Sao Paulo, ou=Array, 
cn=TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:01950467000165 
Reason: Digital Signature 
Location: Sao Paulo/SP/BR 
Date: 18.01.2023 15:23:04 +0000 

Este documento é valido quando exibido com todas as suas páginas. 
Informações adicionais estão contidas nas páginas subsequentes. 
This document is valid when displayed with all its pages. 
Further information are contained on the following pages. 
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TOVRheinlancr 
Precisely Right. 

Certificado: INF-12404 
Certificate 

Certificado de Conformidade 
Certificate of Conformity 

Revisão: 10 
Review 

Item 
Item 

Marca 
Brand 

Modelo I Versão 
Model/ Version 

Descrição 
1)(,,,< r whon 

Código de Barras GTIN 
GTIN Batcode 

01 Ragtech SDL 300 M1 

Potência Nominal: 300 VA 
Tensão de entrada: 115 — 127 V",
Tensão de saída: 115 V ", 
Corrente Nominal: 2,6 A / 2,4 A 
Classe I — 60 Hz 
Gabinete plástico 

7897072053392 

02 

10 

Ragtech SDL 300 NET M1 

Potência Nominal: 300 VA 
Tensão de entrada: 115 — 127 V",
Tensão de saída: 115 V",
Corrente Nominal: 2,6 A / 2,4 A 
Classe I — 60 Hz 
Gabinete plástico 
Protetor para telefone / fax 

7897072053422 

03 Ragtech SDL 300 M2 

Potência Nominal: 300 VA 
Tensão de entrada: 220 V",
Tensão de saída: 220 V -, 
Corrente Nominal: 1,8 A 
Classe I — 60 Hz 
Gabinete plástico 

7897072053408 

04 Ragtech SDL 300 NET M2 

Potência Nominal: 300 VA 
Tensão de entrada: 220 V",
Tensão de saída: 220 V",
Corrente Nominal: 1,8 A 
Classe I — 60 Hz 
Gabinete plástico 
Protetor para telefone / fax 

7897072053439 

05 

111 

Ragtech SDL 300 TI 

Potência Nominal: 300 VA 
Tensão de entrada: 115 — 127 V / 220 V",
Tensão de saída: 115 V ", 
Corrente Nominal: 2,6 A / 2,4 A / 1,8 A 
Classe I — 60 Hz 
Gabinete plástico 

7897072053415 

06 Ragtech SDL 300 NET TI 

Potência Nominal: 300 VA 
Tensão de entrada: 115 — 127 V / 220 V
Tensão de saída: 115 V",
Corrente Nominal: 2,6 A / 2,4 A / 1,8 A 
Classe I — 60 Hz 
Gabinete plástico 
Protetor para telefone / fax 

7897072053446 

07 Ragtech SDL 500 M1 

Potência Nominal: 500 VA 
Tensão de entrada: 115 — 127 V",
Tensão de saida: 115 V",
Corrente Nominal: 4,3 A / 3,9 A 
Classe 1-60 Hz 
Gabinete plástico 

7897072053514 

INF-12404 —Revisão 10 — PAgina (de 6 

Endereço Escritório: Avenida Francisco Matarazzo, 1400 

Agua Branca — SIO Paulo — SP — CEP: 05001-903 
CNN: 01.950.467/0001-65 — Tel.: 55 11 3514.5700 
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Este documento é válido quando exibido com todas as suas páginas. 
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TOVRheinland' 
Precisely Right. 

Certificado de Conformidade 

Certificado: INF-12404 
Certificate 

Certificate of Conformity 

Revisão: 10 
Review 

Item 
Item 

Marca 
Brand 

Modelo / Versão 
Mode// Version 

Descrição 
0,-5c-option 

Código de Barras GTIN 
GTIN Barcode 

08 Ragtech SDL 500 NET M1 

Potência Nominal: 500 VA 
Tensão de entrada: 115 — 127 lb-,
Tensão de saída: 115 V,,,
Corrente Nominal: 4,3 A / 3,9 A 
Classe I — 60 Hz 
Gabinete plástico 
Protetor para telefone / fax 

7897072053644 

0 
Ragtech SDL 500 M2 

Potência Nominal: 500 VA 
Tensão de entrada: 220 V,. 
Tensão de saída: 220 V'.')9 
Corrente Nominal: 2,3 A 
Classe I — 60 Hz 
Gabinete plástico 

7897072053521

10 Ragtech SDL 500 NET M2 

Potência Nominal: 500 VA 
Tensão de entrada: 220 Ws,
Tensão de saída; 220 NI's,
Corrente Nominal: 2,3 A 
Classe I — 60 Hz 
Gabinete plástico 
Protetor para telefone / fax 

7897072053552 

11 Ragtech SDL 500 TI 

Potência Nominal: 500 VA 
Tensão de entrada: 115 — 127 V / 220 Vr•-• 
Tensão de saída: 115 V ,‘, 
Corrente Nominal: 4,3 A / 3,9 A / 2,3 A 
Classe I — 60Hz 
Gabinete plástico 

7897072053804 

12 

0 

Ragtech SDL 500 NET TI 

Potência Nominal: 500 VA 
Tensão de entrada: 115 — 127 V / 220 V,N,
Tensão de saída: 115 V's.' 
Corrente Nominal: 4,3 A / 3,9 A / 2,3 A 
Classe 1-60 Hz 
Gabinete plástico 
Protetor para telefone / fax 

7897072053569 

13 Ragtech SDL 600 M1 

Potência Nominal: 600 VA 
Tensão de entrada: 115 — 127 V,s,
Tensão de saida: 115 V,-,,
Corrente Nominal: 5,2 A / 4,7 A 
Classe I — 60 Hz 
Gabinete plástico 

7897072053576 

14 Ragtech SDL 600 NET M1 

Potência Nominal: 600 VA 
Tensão de entrada: 115 — 127 Vr,,
Tensão de saída: 115 Ws,
Corrente Nominal: 5,2 A / 4,7 A 
Classe I — 60 Hz 
Gabinete plástico 
Protetor para telefone / fax 

7897072053606 

INF-12404 — Revisão 10 — PSgina 3 de 6 
Endereço Escritório: Avenida Francisco Matarazzo, 1400 
Agua Branca - São Paulo - SP - CEP: 05001-903 
CNP1: 01.950467/0001-65 - Tel.: 55 11 3514.5700 
httos://www.tuv.com/brasil/bri - MS-0032142 Rev.8 

Este documento é válido quando exibido com todas as suas páginas. 
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This document is valid when displayed with all its pages. 
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TOVRheinlane 
Precisely Right. 

Certificado: IN F-12404 
Certificate 

Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity 

Revisão: 10 
Review 

  ig 

1414(i'9$ 

Item 
Item 

Marca 
Brand 

Modelo / Versão 
Model / Version 

Descrição 
Description 

Código de Barras GTIN 
GTIN Batcode 

15 Ragtech SDL 600 M2 

Potência Nominal: 600 VA 
Tensão de entrada: 220 V,,,
Tensão de saída: 220 V ,,, 
Corrente Nominal: 3,0 A 
Classe I — 60 Hz 
Gabinete plástico 

7897072053583 

16 

10 

Ragtech SDL 600 NET M2 

Potência Nominal: 600 VA 
Tensão de entrada: 220 V,s,
Tensão de saída: 220 V,,,,
Corrente Nominal: 3,0 A 
Classe I — 60 Hz 
Gabinete plástico 
Protetor para telefone / fax 

7897072053613 

17 Ragtech SDL 600 TI 

Potência Nominal: 600 VA 
Tensão de entrada: 11.5 — 127 V / 220 lbs,
Tensão de saída: 115 Vr. 
Corrente Nominal: 5,2 A / 4,7 A / 3,0 A 
Classe I — 60 Hz 
Gabinete plástico 

7897072053590 

18 Ragtech SDL 600 NET TI 

Potência Nominal: 600 VA 
Tensão de entrada: 115 — 127 V / 220 Nin,
Tensão Je saída: 115 V‘s,
Corrente Nominal: 5,2 A / 4,7 A / 3,0 A 
Classe I — 60 Hz 
Gabinete plástico 
Protetor para telefone / fax 

7897072053620 

19 

11,
Ragtech SDL 1000 M1 

Potência Nominal: 1.000 VA 
Tensão de entrada: 115 — 127 Vey 

de Tensão saida: 115 V, 
7,9 A Corrente Nominal: 8,7 A / 

Classe I — 60 Hz 
Gabinete plástico 

7897072053811 

20 Ragtech SDL 1000 NET M1 

Potência Nominal: 1.000 VA 
Tensão de entrada: 115 — 127 V,,,
Tensão de saída: 115 \Ps,
Corrente Nominal: 8,7 A / 7,9 A 
Classe I — 60 Hz 
Gabinete plástico 
Protetor para telefone / fax 

7897072053712 

21 Ragtech SDL 1000 M2 

Potência Nominal: 1.000 VA 
Tensão de entrada: 220 V,,,
Tensão de saida: 220 V,,,
Corrente Nominal: 4,5 A 
Classe I — 60 Hz 

 Gabinete plástico

7897072053842 

INF-12404 - Revisk 10- Pagina 4 del 
Endereço Escritório: Avenida Francisco Matarazzo, 1400 
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TOVRheinlanci®
Precisely Right. 

Certificado de Conformidade 

Certificado: INF-12404 
Certificate 

Certificate of Conformity 

Revisão: 10 
Review 

a 4, 

Plit-'57"A 
(' 

\ 5.P 

Item 
Item 

Marca 
Brand 

Modelo / Versão 
Model / Version 

Descrição 
Description 

Código de Barras GTIN 
GTIN Barcode 

22 Ragtech SDL 1000 NET M2 

Potência Nominal: 1.000 VA 
Tensão de entrada: 220 V‘,,
Tensão de saída: 220‘fr,
Corrente Nominal: 4,5A 
Classe I — 60Hz 
Gabinete plástico 
Protetor para telefone / fax 

7897072053729 

P 
Ragtech SDL 1000 TI 

Potência Nominal: 1.000 VA 
Tensão de entrada: 115 — 127 V / 220 Viv 
Tensão de saída: 115 V' .'h23 
Corrente Nominal: 8,7 A / 7,9 A / 4,5 A 
Classe I — 60 Hz 
Gabinete plástico 

7897072053798 

24 Ragtech SDL 1000 NET TI 

Potência Nominal: 1.000 VA 
Tensão de entrada: 115 — 127 V / 220 Ws,
Tensão de saída: 115 Vn,
Corrente Nominal: 8,7 A / 7,9 A / 4,5 A 
Classe 1-60 Hz 
Gabinete plástico 
Protetor para telefone / fax 

7897072053743 

INF-12404 — Revisão 10 — Páginas de 6 
Endereço Escritório: Avenida Francisco Matarazzo, 1400 Água Branca — São Paulo — SP — CEP: 05001-903 
CNPJ: 01.950.467/0001-65 — Tel.: 55 11 3514.5700 
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Este documento é válido quando exibido com todas as suas páginas. 
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TCIVRheinland' 
Precisely Right. 

Certificado de Conformidade 

Certificado: IN F-12404 
Certificate 

Laboratório, Relatório de Ensaios e Data: 
Laboratory, Test Report and Date 

Relatório de Auditoria e Data: 
Audit Report and Date 

Este certificado está vinculado ao projeto: 
This certificate is related to project 

Especificações: 
Description 

co 
o 

Natureza das Revisões e Data: 
CT) (0 ikture of Reviews e Date 

7,7 
07; Revisão: 

Review 
00
71-co 
c.) 
o 
7(3 

-o -o 

C_ 

(.0 
Q) 
o 

Q) 

Certificate of Conformity 

Revisão: 10 
Review 

TON/ Rheinland do Brasil Ltda. 
Relatório de Ensaios 60428999 001 — 11/12/2020. 

Relatório de auditoria PO 0486-20, realizada em 27/10/2020, 

27115250. 

Não aplicável 

00 — 27/10/2009 Certificação Inicial. 

01 — 09/03/2010 Extensão. 

02 — 16/11/2010 Alteração da denominação da família. 

03 — 30/05/2011 Revalidação. 

04 — 24/05/2013 Revalidação. 

05 — 12/05/2015 Revalidação. 

06 — 17/04/2017 Revalidação; 

07 — 17/07/2019 Revalidação; 

08 — 21/10/2020 Alteração de endereço; 

09 — 19/04/2021 Revalidação, atualização de nomenclatura e marca. 

10 — 18/01/2023 Adequação do processo para a Portaria Inmetro n.° 61/22 com 
validade para 6 anos. 

INF-12404 — RevisSo 10 —Página 6 de 6 
Endereço Escritório: Avenida Francisco Matarazzo, 1400 
Agua Branca — Sâo Paulo — SP — CEP: 05001-903 
CNN: 01.950.467/0001-65 — Tel.: 55 11 3514.5700 
https,fiwww.tuv.com/bras - MS-0032142 Rev.8 

Este documento é válido quando exibido com todas as suas páginas. 
Informações adicionais estio contidas nas páginas subsequentes. 
This document is valid when displayed with all Its pages. 
Further information are contained on the following paces. 
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CERTIFICAÇÃO 
DE PRODUTO TOVRheinland' 

Precisql\rpt. 

Certificado de Conformidade 
Certificate of Compliance • Certificado de Con formidad 

ACREDITADO DESDE 1993 

Certificado N.°: INF-12405 
Certificate No, • Certificado N,o: 

Emitido em: 27/10/2021 
Issued Emitido: 

Produto: 
Product + Producto: 

Solicitante: 
Applicant • Solicitante: 

Itabricante: 
Manufacturer • Fabricante: 

Fornecedor / Representante Legal: 
Supplier / Legal Representative • Proveedor/ 
Representante Legal: 

Normas Técnicas / Regulamento: 
Standards / Regulation • Normas / Reglamento: 

Modelo de Certificação: 
Certification Model • Modelo de Certificacien: 

Laboratório, N.° do Relatório de Ensaios e 

ii1 'Data: 
.aboratory, Test Report No. and Date • 

Laboratorio, N.0 del Informe de Prueba y Fecha: 

Relatório de Auditoria e Data: 
Audit Report and Data • Informe de Auditoria y 
Fecha: 

Notas: 
Notes • Anotación: 

Revisão: 07 
Review • Revisicin: 

Igor Moreno 
Local Field Manager 

ESTABILIZADOR DE TENSÃO 
Família: SENSE 

Válido até: 27/10/2023 
Valid until • Valido hasta: 

RGT ELETRÔNICA EIRELI 
Est. Alberto Hinoto, 6757 — Prédio 3 — Jardim Una 
08586-260 — Itaquaquecetuba — SP 
CNPJ: 05.943.957/0001-95 

RGT ELETRÔNICA EIRELI 
Est. Alberto Hinoto, 6757 — Prédio 3 — Jardim Una 
08586-260 — Itaquaquecetuba — SP 
CNPJ: 05.943.957/0001-95 

RGT ELETRÔNICA EIRELI 
Est. Alberto Hinoto, 6757 — Prédio 3 — Jardim Una 
08586-260 — Itaquaquecetuba — SP 
CNPJ: 05.943.957/0001-95 

NBR 14373:2006 
Portaria no 262 de 12 de julho de 2007 do IN METRO. 

Modelo 5 de certificação de produto conforme NBR 14373:2006 com 
avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação 
do acompanhamento a cada 06 meses com auditoria de fábrica e 
ensaios (parciais ou de tipo conforme definido no RAC especifico). 

TOV Rheinland do Brasil Ltda. 

Relatório No BR21D33F 002 - Emitido em 02/07/2021 

Relatório No 040-2021-05-000348 - Auditoria realizada em 
25/05/2021. 

"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada 
realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não 
conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC 
especifico. Para verificação da condição atualizada de regularidade 
deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de 
dados de produtos e serviços certificados do INMETRO". 

Este certificado está vinculado à proposta 27125264 / 19/04/2021. 

"Este documento é composto de 03 páginas e é válido quando exibido 
com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas 
nas páginas subsequentes." 

o 
o 

INF-12405 — 9evis30 07— 27/10/2021— Pegina 1 de 2 
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OCROOP4 

ACREDITADO DESDE 1999 

TCIVRheinland" 
Precisely Right. 

Certificado de Conformidade 

Certificado N.°: INF-12405 
Certificate No. • Certificado N.0: 

Emitido em: 27/10/2021 
Issued Emitido: 

Lista de modelos 

Certificate of Compliance • Certificado de Con formidad 

Revisão: 07 
Review • Revisidn: 

Válido até: 27/10/2023 
Valid until • Válido hasta: 

Marca 
Brand • Marca 

Modelo 
Model • Modelo 

Descrição 
Description • Descriptión 

Código de Barras GTIN 
GTIN Barcode • Código de Barras GTIN 

Ragtech SE 1000 M1 

Potência Nominal: 1.000 VA Tensão de entrada: 
115 - 127 V— Tensão de saída: 115 V— Corrente 
Nominal: 8,7 A / 7,9 A Classe I — 60 Hz Gabinete 
metálico com painel plástico 

7897072035411 

Ragtech SE 1000 M2 

Potência Nominal: 1.000 VA Tensão de entrada: 
220 V— Tensão de sarda: 220 V— Corrente 
Nominal: 4,5 A Classe I — 60 Hz Gabinete metalico 
com painel plástico 

7897072035428 

Ragtech SE 1000 TI 

Potência Nominal: 1.000 VA Tensão de entrada: 
115 — 127 V /220 V— Tensão de sarda: 115 V—
Corrente Nominal: 8,7 AI 7,9 A / 4,5 A Classe I — 
60 Hz Gabinete metálico com painel plástico 

7897072035435 

Ragtech SE 1500 M1 

Potência Nominal: 1.500 VA Tensão de entrada: 
115 — 127 V— Tensão de saída: 115 V— Corrente 
Nominal: 13,0 A / 11,8 A Classe I — 60 Hz 
Gabinete metálico com painel plástico 

7897072035442 

Ragtech SE 1500 M2 

Potência Nominal: 1.500 VA Tensão de entrada: 

— 
220 V de saida: 220 V— Corrente 
NominalTensão: Classe I — 60 Hz Gabinete metálico 
com painel plástico 

7897072035459

Ragtech SE 1500 TI 

Potência Nominal: 1.500 VA Tensão de entrada: 
115 — 127 V / 220 — 115 — 
Corrente Norriinal: 

V Tensão de saída: 
ClasVse I 

— 60 Hz Gabinete metálico com painel plástico 

7897072035503

11/ 
Ragtech SE 2000 MI 

Potência Nominal: 2.000 VA Tensão de entrada: 
115 — 127 V— de saida: 115 V— Corrente Tensão 

Hz Nominal: 18,0 A / 16,0 A Classe I — 60 
Gabinete metálico com painel plástico 

7897072035473 

Ragtech SE 2000 M2 

Potência Nominal: 2.000 VA Tensão de entrada: 
220 V— Tensão de saida: 220 V— Corrente 
Nominal: 11,0 A Classe I — 60 Hz Gabinete 
metálico corn painel plástico 

7897072035480 

Natureza das Revisões I Data 
Nature of Reviews/Date e 

Naturaleza de las Revisiones / Fecho 

Revisão 00: 

Revisão 06: 

Revisão 07: 

27/10/2009 — Certificação Inicial; 

15/10/2019 — Revalidação; 

20/10/2021 — Revalidação, atualização de nomenclatura e exclusão de modelos. 

Ergip, .;12 

niAtf4.15 

Digitally signed by TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA: 
01950467000165 
ON: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, I=Sao Paulo, ou=Array, 
cn=TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:01950467000165 
Reason: Digital Signature 
Location: Sao Paulo/SP/BR 
Date: 20.10.2021 19:5504 +0000 

0,IF-12405 - RevisSo 07- 27/10/2021- Página 2 de 2 
Endereço Escritório: Av. Queiroz Filho, 767 - Vila Hamburguesa - 590 Paulo -SP- CEP: 05319-000 

CNN: 01.950.467/0001-65 - Tel.: 55 11 3514.5700 www.tuv.com/br - MS-0032142 Rev.5 
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Confirmação da Manutenção 

Certificado: 
Certificate 

Solicitante: 
Applicant 

Fabricante: 
Manufacturer 

9ornecedor I Representante Legal: 
Supplier / Legal Representative 

Modelo de Certificação: 
Certification Model 

Regulamento I Normas: 
Regulation / Standards 

Produto: 
Product 

• 

Confirmation of Maintenance 

INF-12406 
Revisão: 08 
Revision 

Data de Emissão: 21/08/2008 
Date of issue 

Manutenção n° 04 de 09 
Maintenance number 

Validade: 21/08/2026 
Validity 

RGT ELETRÔNICA EIRELI 
Est. Alberto Hinoto, 6757 — Predio 3 —Jardim Una 
08586-260 — Itaquaquecetuba — SP 
CNPJ: 05.943.957/0001-95 

RGT ELETRÔNICA EIRELI 
Est. Alberto Hinoto, 6757 — Predio 3 —Jardim Una 
08586-260 — Itaquaquecetuba — SP 
CNPJ: 05.943.957/0001-95 

RGT ELETRÔNICA EIRELI 
Est. Alberto Hinoto, 6757 — Predio 3 —Jardim Una 
08586-260 — Itaquaquecetuba — SP 
CNPJ: 05.943.957/0001-95 

Modelo 5 de certificação de produto conforme Portaria Inmetro 
n.° 61/2022 com avaliação por ensaio de tipo, auditoria de fábrica 
iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria 
de fábrica e ensaios. 

ABNT NBR 14373:2006 
Portaria Inmetro n.° 61 de 17 de fevereiro de 2022 do INMETRO. 

ESTABILIZADOR DE TENSÃO 
Família SIDE WAY 
Certificação por família. 

A TOV Rheinland do Brasil Ltda. declara que, foi realizada a etapa de manutenção da certificação acima relacionada, conforme os 
requisitos aplicáveis da portaria referenciada, portanto, mantida a certificação. 
7-0V Rheinland do Brasil Ltda. declares that, the steps of certification maintenance stated above was performed, according to applicable 
requirements of the mentioned Decree, and thus, being maintained the certification. 

) /7? 
Igor Moreno 
Local Field Manager 

Página I de 3 
Endereço Escritório: Avenida Francisco Matarazzo, 1400 
Agua Branca —Sao Paulo — SP — CEP: 05001-903 
CNPJ: 01.950.467/0001-65 — Tel.: 55 11 3514.5700 
httosliwww tuv cornibrasilibr/ - MS-0046627 Rev.0 

Digitally signed by TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA: 
01950467000165 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, I'Sao Paulo, ou=Array, 
cn=TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:01950467000165 
Reason: Digital Signature 
Location: Sao Paulo/SP/BR 
Date: 23.08.2022 20:35:56 .0000 

Este documento é válido quando exibido com todas as suas páginas. 
Informações adicionais estio contidas nas páginas subsequentes. 
This document is valid when displayed with all its pages. 
Further information are contained on the followinci pages. ACIILVTA00 Ot.30t esse 



TOVRheinlane 
Precisely Right. 

Confirmação da Manutenção 
Confirmation of Maintenance 

Sr, icc 
c.) 

Marca 
Brand 

Modelo / Versão 
Model / Version 

Descrição 
Description 

Código de Barras GTIN 
GTIN Barcode 

RGT SDW 300 M1 
Potência Nominal: 300 VA — Tensão de entrada: 115-127 V— — 
Tensão de saída: 115 V— — Corrente Nominal: 2,6/2,4 A — 
Classe I — 60 Hz — Gabinete plástico 

7897072053002 

RGT SDW 300 Mis 
Potência Nominal: 300 VA — Tensão de entrada: 115 V— — 
Tensão de saída: 115 V- — Corrente Nominal: 2,6 A — Classe I — 
60 Hz — Gabinete plástico 

7897072053019 

RGT SDW 300 M2 
Potência Nominal: 300 VA — Tensão de entrada: 220 V— — 
Tensão de saída: 220 V— — Corrente Nominal: 1,8 A — Classe I — 
60 Hz — Gabinete plástico 

7897072053026 

RGT SDW 300 TI 
Potência Nominal: 300 VA — Tensão de entrada: 115-127/220 V,,' 
— Tensão de saída: 115 V— — Corrente Nominal: 2,6-2,4/1,8 A — 
Classe I — 60 Hz — Gabinete plástico 

7897072053033 

0 RGT SDW 300 NET Mis 
Potência Nominal: 300 VA — Tensão de entrada: 115 V— — 
Tensão de saída: 115 V— — Corrente Nominal: 2,6 A — Classe I — 
60 Hz — Gabinete plástico — Protetor para telefone/fax 

7897072053057 

RGT SDW 300 NET M2 
Potência Nominal: 300 VA — Tensão de entrada: 220 V— — 
Tensão de saída: 220 V— — Corrente Nominal: 1,8 A — Classe I — 
60 Hz — Gabinete plástico — Protetor para telefone/fax 

7897072053064 

RGT SDW 300 NET TI 
Potência Nominal: 300 VA — Tensão de entrada: 115-127/220 V—
— Tensão de saída: 115 V— — Corrente Nominal: 2,6-2,4/1,8 A — 
Classe I — 60 Hz — Gabinete plástico — Protetor para telefone/fax 

7897072053071 

RGT SDW 500 Mis 
Potência Nominal: 500 VA — Tensão de entrada: 115 V ,̂ — 
Tensão de saída: 115 V- — Corrente Nominal: 4,3 A — Classe I — 
60 Hz — Gabinete plástico 

7897072053170 

RGT SDW 500 M2 
Potência Nominal: 500 VA — Tensão de entrada: 220 V— — 
Tensão de saída: 220 V— — Corrente Nominal: 2,3 A — Classe I — 
60 Hz — Gabinete plástico 

7897072053187 

RGT SDW 500 NET Mis 
Potência Nominal: 500 VA — Tensão de entrada: 115 V— — 
Tensão de saída: 115 V— — Corrente Nominal: 4,3 A — Classe I — 
60 Hz — Gabinete plástico — Protetor para telefone/fax 

7897072053217 

RGT SDW 500 NET M2 
Potência Nominal: 500 VA — Tensão de entrada: 220 V— — 
Tensão de saída: 220 V— — Corrente Nominal: 2,3 A — Classe I — 
60 Hz — Gabinete plástico — Protetor para telefone/fax 

7897072053224 

11 RGT SDW 700 M1 
Potência Nominal: 700 VA — Tensão de entrada: 115-127 V — - 
Tensão de saída: 115 V— — Corrente Nominal: 6,1/5,5 A — 
Classe I — 60 Hz — Gabinete plástico 

7897072053231 

RGT SDW 700 M2 
Potência Nominal: 700 VA — Tensão de entrada: 220 V— — 
Tensão de saída: 220 V— — Corrente Nominal: 3,2 A — Classe I — 
60 Hz — Gabinete plástico 

7897072053248 

RGT SDW 1000 M1 
Potência Nominal: 1000 VA — Tensão de entrada: 115-127 V— — 
Tensão de saída: 115 V— — Corrente Nominal: 8,7/7,9 A — 
Classe I — 60 Hz — Gabinete plástico 

7897072053279 

RGT SDW 1000 M2 
Potência Nominal: 1000 VA — Tensão de entrada: 220 V— — 
Tensão de saída: 220 V— — Corrente Nominal: 4,5 A — Classe I — 
60 Hz — Gabinete plástico 

7897072053286 

RGT SDW 1000 NET M2 
Potência Nominal: 1000 VA — Tensão de entrada: 220 V— — 
Tensão de saída: 220 V— — Corrente Nominal: 4,5 A — Classe I — 
60 Hz — Gabinete plástico — Protetor para telefone/Fax 

7897072053293 

Pegina 2de 3 
Endereço Escritório: Avenida Francisco Matarazzo, 1400 
Agua Branca — Sb o Paulo — SP — CEP: 05001-903 
CNP.I: 01.950.467/0001-65 -- Tel.: 55 11 3514.5700 
httosi/www tuv com/brasil/br/ - MS-0046627 Rev.0 

Este documento é válido quando exibido com todas as suas paginas. 
Informações adicionais estão contidas nas páginas subsequentes. 
This document is valid when displayed with all its pages. 
Further information are contained on the followino pages. 
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TOVRheinland 
Precisely Right. 

Confirmação da Manutenção 

Laboratório, Relatório de Ensaios e Data: 
Laboratory, Test Report and Data 

Relatório de Auditoria e Data: 
Audit Report and Date 

Vencimento da próxima manutenção: 
Next maintenance date 

Observação: 
Observation 

Esta confirmação esta vinculada ao projeto: 
This confirmation is related to project 

tureza das Revisões e Data: 
Nature of Reviews and Date 

Revisão: 00 — 23/08/2022 Emissão. 
Review 

• 

Pagina 3 de 3 
Endereço Escritório: Avenida Francisco Matarazzo, 1400 
Agua Branca — Sao Paulo — SP — CEP: 05001-903 
CNP.I: 01.950.467/0001-65 — Tel.: 55 11 3514.5700 
httos://www.tuv.com/brasil/br/ MS-0046627 Rev.0 

Confirmation of Maintenance 

Li ,

,Y) S 
P.14-,Q6-0 

TOV Rheinland do Brasil Ltda. 
Relatório de ensaios BR221X5Y 001, emitido em 05/07/2022. 

Relatório de Auditoria de Fabrica 040-2022-05-001468 001, 
realizada em 16/05/2022. 
Relatório de Auditoria de Tratamento de Reclamações 040-
2022-05-001468 002, realizada em 17/05/2022. 

21/02/2023. 

Não aplicável 

P00195435 / 27125264 / 72430498. 

Este documento é válido quando exibido com todas as suas páginas. 
Informações adicionais estio contidas nas páginas subsequentes. 
This document is valid when displayed with all its pages. 
Further information are contained on the following pages. 

7o. 

4.E z 



29/11/2023, 10:21 

BRASIL 

Produtos Certificados 

INMETRO 

Produtos 

votar 

Certificggatt... 

• 

Serviços 

Site do Inmetro  sir 

Empresas Organismos 
Acreditadus 

Produtos e Serviços corn C dade Ave" 

Resultado da Consulta: 
16 Certificado(s) 
72 Produtos(s) 
O Serviços(s) 

Certificador: ABNT N° Certificado: 221.001/21 Tipo: Produto Emissão: 06/10/2021 Validade: 

06/10/2027 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo 

Página 1 

Razão Social / Nome 
CNPJ/CPF 

(PF) 

FORCE LINE INDUSTRIA E 
03762480000205 COMERCIO DE 

COMPONENTES 
ELETRONICOS LIDA 

Nome fantasia Endereço Status Papel da empresa 

RUA JOSEPHA GOMES DE 
SOUZA, 85 A - - DIST. IND. 
PIRES - EXTREMA, MG - ATIVO SOLICITANTE/FABRICANTE 

BRASIL 

Ir Marca V Modelo Importado „ 

LEXMAN 0030300001 (7993) NÃO 

LEXMAN 0030400001 (7995) NÃO 

FORCE LINE 7993 NÃO 

LEXMAN 7995 NÃO 

Descrição , 
03 -FAMÍLIA ETERNITY - 

APARELHO CLASSE I, IPXO - 
POTÊNCIA: 300 VA -TENSÃO DE 
ENTRADA: 115V, 60 HZ - TENSAO 
DE SAIDA: 115V, 60HZ 

FAMÍLIA 03- ETERNITY - 
APARELHO CLASSE I, IPXO 
POTÊNCIA: 300 VA - TENSÃO DE 
ENTRADA: 115 V / 220V, 60 HZ - 
TENSAO DE SAIDA: 115V, 60HZ 

FAMÍLIA 03- ETERNITY - 
APARELHO CLASSE I, IPXO - 
POTÊNCIA: 300 VA- TENSÃO DE 
ENTRADA: 115 V, 60 HZ - TENSA0 
DE SAIDA: 115V, 60HZ 

FAMÍLIA 03- ETERNITY 
APARELHO CLASSE I, IPXO 
POTÊNCIA: 300 VA TENSÃO DE 
ENTRADA: 115 V / 220V, 60HZ 
TENSÃO DE SAIDA: 115V, 60HZ 

Certificador: ABNT N° Certificado: 221.002/21 Tipo: Produto Emissão: 02/12/2021 Validade: 

02/12/2027 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo 

Razão Social! Nome CNPJ/CPF 
(PF), 
FORCE LINE INDUSTRIA E 

03762480000205 COMERCIO DE 
COMPONENTES 
ELETRONICOS LTDA 

Nome fantasia Endereço 

RUA JOSEPHA GOMES DE 
SOUZA, 85 A - - DIST. IND. 
PIRES - EXTREMA, MG - 
BRASIL 

Status Papel da empresa 

ATIVO SOLICITANTE/FABRICANTE 

1r Marca 

FORCE LINE 

V Modelo 

7973 

Importado 

NÃO 

V Descrição 

FAMILIA 01 - EVOLUTION III 
APARELHO CLASSE I, IPXO 
POTÊNCIA: 500 VA TENSÃO DE 
ENTRADA: 115 V / 220V, 60 HZ 
TENSÃO DE SAIDA: 115V, 60HZ 

FORCE LINE 7982 NÃO 

FAMÍLIA 01 - EVOLUTION III ' 
APARELHO CLASSE I, IPXO - 
POTÊNCIA: 1000 VA -TENSÃO DE 
ENTRADA: 115 V / 220V, 60 HZ - 
TENSAO DE SAIDA: 115V, 60HZ 

Certificador: NCC N° Certificado: NCC 21.06926 Tipo: Produto Emissão: 11/05/2021 Validade: 
11/05/2027 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo 

Razão Social / Nome CNPJ/CPF (PF) Nome fantasia Endereço Status Papel da empresa 

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp 1/9 



SDL 1000 M2 NÃO 

29/11/2023, 10:21 Produtos Certificados 

AV. DR. MESSIAS BARROS, 
COLECAO IND. E COM. 1300/1515 - - DISTRITO 
DE INF., TELEC. E EL INDUSTRIAL - VARGINHA, 

MG - BRASIL 

COLECAO IND. E COM. 06043130000198 DE INF., TELEC. E 
ELETRONICA LTDA 

ATIVO SOLICITANTE/FABRICAN 
o 

• , 

V Marca 

COLETEK 

Modelo 

EXS II POWER T 1000VA E-220/115V 
AUTOM. S 115V 

V Importado 

NÃO 

Descrição , 
9 "<-

ESTABILIZADOR - 115 V /ITV Vi 5 
1000 W/ 1000 VAI 8.7/4.6,41 60
HZ 

COLETEK 
EXS II POWER T 500VA E-220/115V 
AUTOM. S 115V NÃO 

ESTABILIZADOR -115 V/ 2204.1 
500W / 500 VAI 4.35/2.3 AI 66.4 

Certificador: NCC N° Certificado: NCC 21.08915 Tipo: Produto Emissão: 16/09/2021 Validade: 

16/09/2027 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo 

Razão Social / Nome 
CNPJ/CPF (PF) 

COLECAO IND. E COM. 06043130000198 
DE INF., TELEC. E 
ELETRONICA LTDA 

Nome fantasia 

COLECAO IND. E COM. 
DE INF., TELEC. E EL 

Endereço 

AV. DR. MESSIAS BARROS, 
1300/1515 - - DISTRITO 
INDUSTRIAL - VARGINHA, 
MG - BRASIL 

Status Papel da empresa 

ATIVO SOLICITANTE/FABRICANTE 

Marca 

COLETEK 

Modelo 

ESTABILIZADOR EXXA POWER 300 VA 
BIV MAN/115V 

Importado 

NÃO 

WDescrição 

ESTABILIZADOR - 115/220 V 160 
HZ 1300 W/ 300 VAI 2.611.36,A I 
115 Nit 6 % 

COLETEK ESTABILIZADOR EXXA POWER 300VA 
MONO 115V- 115V 

NÃO 
ESTABILIZADOR -115 VI 60HZ I 
300W/300 VAI2.6A1115 V± 6 

COLETEK ESTABILIZADOR EXXA POWER 300 VA 
MONO 220V - 220V 

NÃO 
ESTABILIZADOR -220 V I 60 HZ I 
300 W/300 VAI1.36A1220 \it 6 
% 

Certificador: TUVB N° Certificado: INF-12404 Tipo: Produto Emissão: 30/04/2009 Validade: 

30/04/2027 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo 

Razão  CNPJ/CPF Social / Nome 
(PF) 

05943957000195 RGT ELETRONICA 
EIRELI 

Nome fantasia 

RGT ELETRONICA 
EIRELI 

Endereço Status Papel da empresa 

ESTRADA ALBERTO 
HINOTO, 6757- PRÊDIO 3- ATIVO SOLICITANTE/FABRICANTE 
UNA, - - -, - BRASIL 

• Marca 

RAGTECH 

V Modelo 

SDL 1000 M1 

• Importado 

NÃO 

_ 
Descrição 

POTÊNCIA NOMINAL: 1.000 VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 115 0,127 
V- TENSÃO DE SAIDA: 115 V-
CORRENTE NOMINAL: 8,7 A/ 7,9 
A U CLASSE I 1-.1 60 HZ GABINETE 
PLÁSTICO 

RAGTECH 

POTÊNCIA NOMINAL: 1.000 VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 220V-
TENSÃO DE SAIDA: 220 V-
CORRENTE NOMINAL: 4,5 AU 
CLASSE I U 60HZ GABINETE 
PLÁSTICO 

POTÊNCIA NOMINAL: 1000VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 220V- - 
TENSÃO DE SAIDA: 220V-
CORRENTE NOMINAL: 4,5A - 

RGT SDL 1000 M2 NET 1000VA NÃO CLASSE I - 60HZ GABINETE 
PLÁSTICO (PRETO OU 
PRATA/PRETO OU GELO OU 
AZUL) PROTETOR PARA 
TELEFONE/FAX * 

RAGTECH SDL 1000 NET M1 NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 1.000 VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 115 0 127 
V- TENSÃO DE SAIDA: 115 
CORRENTE NOMINAL: 8,7 A/ 7,9 
AU CLASSE I U 60 HZ GABINETE 
PLÁSTICO PROTETOR PARA 
TELEFONE /FAX 

RAGTECH SDL 1000 NET M2 NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 1.000 VA 
TENsA0 DE ENTRADA: 220 v-
TENSAO DE SAIDA: 220V-
CORRENTE NOMINAL: 4,5A 0. 
CLASSE I U 60HZ GABINETE 
PLÁSTICO PROTETOR PARA . 
TELEFONE / FAX 1

RAGTECH SDL 1000 NET TI NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 1.000 VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 115 0 127 
V / 220 V- TENSA0 DE SAIDA: 
115V- CORRENTE NOMINAL: 8,7 
A/ 7,9 A/ 4,5 A CLASSE 10 60 HZ 
GABINETE PLÁSTICO PROTETOR 
PARA TELEFONE / FAX 

RAGTECH SDL 1000 T1 NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 1.000 VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 115 0 127 
V / 220 V- TENSÃO DE SAIDA: 
115V- CORRENTE NOMINAL: 8,7 
A / 7,9 A/ 4,5 A CLASSE 10 60 HZ 
GABINETE PLÁSTICO 

O 

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp 2/9 
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• 

RAGTECH 

RAGTECH 

SDL 300 M1 

SDL 300 M2 

NÃO 

NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 300 VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 115 U 127 
V- TENSÃO DE SAIDA: 115V-
CORRENTE NOMINAL: 2,6 A/ 2,4' 
AU CLASSE I U 60 HZ GA,B-INETE 
PLÁSTICO 

POTÊNCIA NOMINAL: 680 VAc.) u 
TENSÃO DE ENTRADÁV20 
TENSÃO DE SAIDA: 220N- • 
CORRENTE NOMINAL: 1,84t 
CLASSE I U 60 HZ GABINkliti 
PLÁSTICO 

RAGTECH SDL 300 NET TI NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 300 VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 115 U 127 
V / 220 V - TENSÃO DE SAIDA: 
115V- CORRENTE NOMINAL: 2,6 
A / 2,4 A / 1,8 A CLASSE 1060 HZ 
GABINETE PLÁSTICO PROTETOR 
PARA TELEFONE/ FAX 

RAGTECH SDL 300 NET M1 NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 300 VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 115 0 127 
V- TENSÃO DE SAIDA: 115 V-
CORRENTE NOMINAL: 2,6 A/ 2,4 
AO CLASSE I Cl 60 HZ GABINETE 
PLÁSTICO PROTETOR PARA 
TELEFONE / FAX 

RAGTECH SDL 300 NET M2 NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 300 VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 220V-
TENSÃO DE SAIDA: 220 V-
CORRENTE NOMINAL: 1,8 A 0 
CLASSE I Cl 60 HZ GABINETE 
PLÁSTICO PROTETOR PARA 
TELEFONE / FAX 

RAGTECH SDL 300 TI NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 300 VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 115 CJ 127 
V / 220V- TENSÃO DE SAIDA: 
115V- CORRENTE NOMINAL: 2,6 
A / 2,4 A / 1,8 A CLASSE I 0 60 HZ 
GABINETE PLÁSTICO 

RAGTECH SDL 500 MI NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 500 VA 
TENSÃO DE ENTRADA. 115 CJ 127 
V- TENSÃO DE SAIDA: 115V-
CORRENTE NOMINAL: 4,3 AI 3,9 
AU CLASSE I U 60 HZ GABINETE 
PLÁSTICO 

RAGTECH SDL 500 M2 NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 500 VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 220V-
TENSÃO DE SAIDA: 220V-
CORRENTE NOMINAL: 2,3 AU 
CLASSE I U 60 HZ GABINETE 
PLÁSTICO 

RAGTECH SDL 500 NET M1 NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 500 VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 115 C.1 127 
V- TENSÃO DE SAIDA: 115V-
CORRENTE NOMINAL: 4,3 A / 3,9 
A U CLASSE I U 60 HZ GABINETE 
PLÁSTICO PROTETOR PARA 
TELEFONE / FAX 

RAGTECH SDL 500 NET M2 NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 500 VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 220 V-
TENSAO DE SAIDA: 220 V-
CORRENTE NOMINAL: 2,3 A 
CLASSE I U 60 HZ GABINETE 
PLÁSTICO PROTETOR PARA 
TELEFONE / FAX 

RAGTECH SOL 500 NET TI NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 500 VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 115 0 127 
V / 220V- TENSÃO DE SAIDA: 
115V- CORRENTE NOMINAL: 4,3 
A/ 3,9 A/ 2,3 A CLASSE I 0 60 HZ 
GABINETE PLÁSTICO PROTETOR 
PARA TELEFONE / FAX 

RAGTECH SDL 500 TI NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 500 VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 115 0 127 
V / 220 V- TENSÃO DE SAIDA: 
115V- CORRENTE NOMINAL: 4,3 
A / 3,9 A / 2,3 A CLASSE I CJ 60HZ 
GABINETE PLÁSTICO 

RAGTECH SDL 600 Mt NAO 

POTËNCIA NOMINAL: 600 VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 115 0 127 
V- TENSÃO DE SAIDA: 115V-
CORRENTE NOMINAL: 5,2 A/ 4,7 
AU CLASSE I 060HZ GABINETE 
PLÁSTICO 

RAGTECH SDL 600 M2 NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 600 VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 220 V-
TENSÃO DE SAIDA: 220 V-
CORRENTE NOMINAL: 3,0 A 
CLASSE I U 60 HZ GABINETE 
PLÁSTICO 

RAGTECH SDL 600 NET M1 NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 600 VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 115 U 127 
V- TENSÃO DE SAIDA: 115V-
CORRENTE NOMINAL: 5,2 A / 4,7 
AO CLASSE I U 60 HZ GABINETE 
PLÁSTICO PROTETOR PARA 
TELEFONE / FAX 
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RAGTECH SDL 600 NET M2 NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 600 VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 220V-
TENSÃO DE SAIDA: 220 V-
CORRENTE NOMINAL: 3,0 
CLASSE I 060 HZ GABINE 
PLÁSTICO PROTETOR PA 
TELEFONE/FAX 

RAGTECH SDL 600 NET TI NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 600
TENSÃO DE ENTRADA: 114 • 
V / 220 V- TENSÃO DE SAIDA: .0 ,..,• i 1 

115 V- CORRENTE NOMINAL: 5;770 .) 1 • 
A/ 4,7 A/ 3,0 ACLASSE 10 60 HZ ---
GABINETE PLÁSTICO PROTETOR 
PARA TELEFONE/FAX 

RAGTECH SDL 600 TI NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 600 VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 115 0 127 
V/ 220 V- TENSÃO DE SAIDA: 
115V- CORRENTE NOMINAL: 5,2 
A / 4,7 A/ 3,0 A CLASSE I 60 HZ 
GABINETE PLÁSTICO 

Certificador: TUVB N° Certificado: INF-12405 Tipo: Produto Emissão: 21/01/2010 Validade: 

27/10/2027 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo 

Razão Social / Nome 
CNPJ/CPF Nome fantasia 

(PF) 

05943957000195 RGT ELETRÔNICA RGT ELETRÔNICA 
EIRELI EIRELI 

Endereço Status Papel da empresa 

ESTRADA ALBERTO 
HINOTO, 6757- PRÉDIO 3- ATIVO SOLICITANTE/FABRICANTE 
UNA, - - - , - BRASIL 

V Marca V Modelo 

RAGTECH SE 1000 M1 

Importado 

NÃO 

Descrição 

POTÊNCIA NOMINAL: 1000 VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 115 127 
V- TENSÃO DE SAIDA: 115V-
CORRENTE NOMINAL: 8,7 Al 7,9 
A CLASSE 1-60 HZ GABINETE 
METÁLICO COM PAINEL 
PLÁSTICO 

RAGTECH SE 1000 M2 NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 1000 VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 220V-
TENSÃO DE SAIDA: 220V-
CORRENTE NOMINAL: 4,5 A 
CLASSE 1-60 HZ GABINETE ; 
METÁLICO COM PAINEL 
PLÁSTICO 

RAGTECH SE 1000 TI NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 1000 VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 115 - 127 
V / 220 V- TENSÃO DE SAIDA: 
115V- CORRENTE NOMINAL: 8,7 
A / 7,9 A / 4,5 A CLASSE 1-60 HZ 
GABINETE METÁLICO COM 
PAINEL PLÁSTICO 

RAGTECH SE 1500 M1 NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 1500 VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 115 - 127 
V- TENSÃO DE SAIDA: 115 V-
CORRENTE NOMINAL: 13,0 AI 
11,8 A CLASSE I- 60 HZ 
GABINETE METÁLICO COM 
PAINEL PLÁSTICO 

RAGTECH SE 1500 M2 NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 1500 VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 220V-
TENSÃO DE SAIDA: 220V-
CORRENTE NOMINAL: 6,8 A 
CLASSE 1-60 HZ GABINETE 
METÁLICO COM PAINEL 
PLÁSTICO 

RAGTECH SE 1500 TI NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 1500 VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 115 - 127 
V / 220 V- TENSÃO DE SAIDA: 
115V- CORRENTE NOMINAL: 
13,0A/ 11,8A/ 6,8 A CLASSE 1 - 
60 HZ GABINETE METÁLICO COM 
PAINEL PLÁSTICO 

RAGTECH SE 2000 M1 NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 2000 VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 115 - 127 
V- TENSÃO DE SAIDA: 115V-' 
CORRENTE NOMINAL: 18,0 A/ 
16,0 A CLASSE I - 60 HZ 
GABINETE METÁLICO COM 
PAINEL PLÁSTICO 

RAGTECH SE 2000 M2 NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 2000 VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 220V-
TENSÃO DE SAIDA: 220V-
CORRENTE NOMINAL: 11,0 A 
CLASSE 1-60 HZ GABINETE 
METÁLICO COM PAINEL ' 
PLÁSTICO 

Certificador: TUVB N° Certificado: INF-12406 Tipo: Produto Emissão: 21/08/2008 Validade: 
21/08/2026 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo 
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Raid() Social / Nome 
CNPJ/CPF Nome fantasia 

(PF) 

05943957000195 RGT ELETRÔNICA RGT ELETRÔNICA 
EIRELI EIRELI 

Endereço 

ESTRADA ALBERTO 
HINOTO, 6757- PRÉDIO 3- ATIVO SOLICITANTE/FAB 
UNA, - - - , - BRASIL 

Status Papel da empresa . 

V Marca 

RGT 

II Modelo 

SDW 1000 M1 

V Importado 

NÃO 

Descrição --_-
POTÊNCIA NOMINAL: 1000 
TENSÃO DE ENTRADA: 115 - 
127V- - TENSÃO DE SAIDA: 
115V- CORRENTE NOMINAL: 
8,7A / 7,9A- CLASSE I - 60HZ 
GABINETE PLÁSTICO 

RGT SDW 1000 M2 NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 1000VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 220V- - 
TENSÃO DE SAIDA: 220V-
CORRENTE NOMINAL: 4,5A - 
CLASSE I - 60HZ GABINETE 
PLÁSTICO 

RGT SDW 1000 NET M2 NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 1000VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 220V- - 
TENSÃO DE SAIDA: 220V-
CORRENTE NOMINAL: 4,5A - 
CLASSE I - 60HZ GABINETE 
PLÁSTICO PROTETOR PARA 
TELEFONE/FAX 

RGT SDW 300 M1 NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 300VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 115 - 
127V- - TENSÃO DE SAIDA: 
115V- CORRENTE NOMINAL: 
2,6A / 2,4A- CLASSE I - 60HZ 
GABINETE PLÁSTICO 

RGT SDW 300 M1S NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 300VA • 
TENSÃO DE ENTRADA: 115V- - 
TENSÃO DE SAIDA: 115V-
CORRENTE NOMINAL: 2,6A - 
CLASSE I - 60HZ GABINETE 
PLÁSTICO 

RAGTECH SDW 300 M1S NET 300VA NÃO ESTABILIZADOR DE TENSÃO 

RGT SDW 300 M2 NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 300VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 220V- - 
TENSÃO DE SAIDA: 220V-
CORRENTE NOMINAL: 1,8A -
CLASSE I - 60HZ GABINETE ' 
PLÁSTICO 

RGT SDW 300 NET M1S NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 300VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 115V- - 
TENSÃO DE SAIDA: 115V-
CORRENTE NOMINAL: 2,6A - 
CLASSE I - 60HZ GABINETE 
PLÁSTICO PROTETOR PARA 
TELEFONE/FAX 

RGT SDW 300 NET M2 NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 300VA. 
TENSÃO DE ENTRADA: 220V- - 
TENSÃO DE SAIDA: 220V •-
CORRENTE NOMINAL: 1,8A - 
CLASSE I - 60HZ GABINETE , 
PLÁSTICO PROTETOR PARA 
TELEFONE/FAX 

RGT SDW 300 NET TI NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 300VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 115 - 127 / 
220V- - TENSÃO DE SAIDA: 
115V- CORRENTE NOMINAL: 
2,6A / 2,4A / 1,8A - CLASSE I - 
60HZ GABINETE PLÁSTICO 
PROTETOR PARA TELEFONEI 
FAX 

RGT SDW 300 TI NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 300VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 115- 127 / 
220V- - TENSÃO DE SAIDA: 
115V- CORRENTE NOMINAL: 
2,6A / 2,4A / 1,8A- CLASSE I - 
60HZ GABINETE PLÁSTICO 

RGT SDW 500 M1S NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 500VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 115V- - 
TENSÃO DE SAIDA: 115V- , 
CORRENTE NOMINAL: 4,3A- • 
CLASSE I - 60HZ GABINETE 
PLÁSTICO ' 

RGT SDW 500 M2 NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 500VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 220V- - 
TENSÃO DE SAIDA: 220V-
CORRENTE NOMINAL: 2,3A - 
CLASSE I - 60HZ GABINETE 
PLÁSTICO 

RGT SDW 500 NET M1S NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 500VA ; 
TENSÃO DE ENTRADA: 115V- - 
TENSÃO DE SAIDA: 115V 
CORRENTE NOMINAL: 4,3A - 
CLASSE I - 60HZ GABINETE 
PLÁSTICO PROTETOR PARA 
TELEFONE/ FAX 

o 

RGT 

www.inmetro.gov.br/prodcerUcertificados/lista.asp 
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(PF) 

ARPENE - ARACAJU 
22003247000102 PRODUTOS 

ELETRÔNICOS DO 
NORDESTE LTDA 

Nome fantasia 

ARPENE - ARACAJU 
PRODUTOS 
ELETRÔNICOS DO 

Endereço Status Papel da empresa ' 

AVENIDA PRESIDENTE 
TANCREDO NEVES 3615, - - ATIVO FABRICANTE 
- , - BRASIL 

52618139000105 LEGRAND BRASIL LTDA. LEGRAND BRASIL LTDA DE SOUZA ARANHA 145, 
BL0001, - - - - BRASIL 

RUA GERSON ANDREIS, 52618139002221 LEGRAND BRASIL LTDA. LEGRAND BRASIL LTDA 1255- DISTRITO ATIVO FABRICANTE 
INDUSTRIAL, - - -, - BRASIL 

ATIVO SOLICITANTE 

52618139003031 GL ELETRO-
ELETRONICOS LTDA. 

GL ELETRO-
ELETRÔNICOS LTDA. 

AV. PIRÂMIDE, 661 - 
ELDORADO, 661 - - 
ELDORADO - DIADEMA, - 
BRASIL 

ATIVO SOLICITANTE/FABRICANTE 

V Marca 

SMS 

IF Modelo 

REVOLUTION SPEEDY ?SP300S 115 

Importado 

NÃO 

Descrição 

POTÊNCIA NOMINAL: 300 VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 115V---
TENSÃO DE SAIDA: 115V- , 
CORRENTE NOMINAL: 2,5A- , 
CLASSE I - 60HZ GABINETE ' 
PLASTIC() 

SMS REVOLUTION SPEEDY ?SP300S 220 NÃO 

POTENCIA NOMINAL: 300 VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 220V- - 
TENSÃO DE SAIDA: 220V-
CORRENTE NOMINAL: 1,5A - 
CLASSE I - 60HZ GABINETE 
PLÁSTICO 

Certificador: TUVB N° Certificado: TUV 14.0502 Tipo: Produto Emissão: 01/04/2016 Validade: 
21/06/2026 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo 

CNPJ/CPF Razão Social / Nome 

CORRENTE NOMINAL: 2,3A - 
CLASSE I - 60HZ GABINETE • • It 
PLÁSTICO PROTETOR PARA /.,,\•• 
TELEFONE / FAX % sr 

RGT SDW 700 M1 NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 700V H(f) 
TENSA0 DE ENTRADA: 115
127V- -TENSÃO DE SAIDA: c, 1144:41,4
115V- CORRENTE NOMINAL:4 A 

. \ .P 6,1A / 5,5A- CLASSE I - 60HZ
GABINETE PLÁSTICO ',. 1 1• 

RGT SDW 700 M2 NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 700VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 220V- - 
TENSÃO DE SAIDA: 220V-
CORRENTE NOMINAL: 3,2A - 
CLASSE I - 60HZ GABINETE 
PLÁSTICO 

Certificador: TUVB N° Certificado: 
06/12/2027 Status do Certificado: 

TUV 13.1749 Tipo: Produto Emissão: 07/11/2013 Validade: 
Ativo Doc.Normativo 

CNPJ/CPF Razão Social / Nome 
(PF) 

ARPENE - ARACAJU 
22003247000102 PRODUTOS 

ELETRÔNICOS DO 
NORDESTE LTDA 

Nome fantasia 

ARPENE - ARACAJU 
PRODUTOS 
ELETRÔNICOS DO 

Endereço Status Papel da empresa 

AVENIDA PRESIDENTE 
TANCREDO NEVES 3615, - - 
- , - BRASIL 

ATIVO FABRICANTE 

52618139000105 LEGRAND BRASIL LTDA. LEGRAND BRASIL LTDA 
AVENIDAALFREDO EGIDIO 
DE SOUZA ARANHA 145, 
BL0001, - - -, - BRASIL 

ATIVO SOLICITANTE 

52618139002221 LEGRAND BRASIL LTDA. LEGRAND BRASIL LTDA 
RUA GERSON ANDREIS, 
1255- DISTRITO 
INDUSTRIAL, - - -, - BRASIL 

ATIVO FABRICANTE 

52618139003031 GL ELETRO-
ELETRONICOS LTDA. 

GL ELETRO-
ELETRONICOS LTDA. 

AV. PIRÂMIDE, 661 - 
ELDORADO, 661 - - 
ELDORADO - DIADEMA, - 
BRASIL 

ATIVO SOLICITANTE/FABRICANTE 

V Marca 

SMS 

V Modelo 

REVOLUTION SPEEDY ?SP30081115 

V Importado 

NÃO 

Descrição 

POTÊNCIA NOMINAL: 300 VA i 
TENSÃO DE ENTRADA: 115/127 / 
220V- - TENSÃO DE SAIDA:' 
115V- CORRENTE NOMINAL: 
2,8/2,3/1,5A- CLASSE I - 60HZ 
GABINETE PLÁSTICO 

Certificador: TUVB N° Certificado: TUV 14.0501 Tipo: Produto Emissão: 01/04/2016 Validade: 
15/06/2026 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo 

CNPJ/CPF Razão Social / Nome 

(PF) 

ARPENE-ARACAJU 
22003247000102 PRODUTOS 

ELETRÔNICOS DO 
NORDESTE LTDA 

Nome fantasia 

ARPENE - ARACAJU 
PRODUTOS 
ELETRÔNICOS DO 

AVENIDAALFREDO EGIDIO 

Endereço Status Papel da empresa 

AVENIDA PRESIDENTE 
TANCREDO NEVES 3615, - - ATIVO FABRICANTE 
- , - BRASIL 
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AVENIDAALFREDO EGIDIO 
52618139000105 LEGRAND BRASIL LTDA. LEGRAND BRASIL LTDA DE SOUZAARANHA 145, 

BL0001, - - - , - BRASIL 
ATIVO SOLICITANTE

, * 

• 

52618139002221 LEGRAND BRASIL LTDA. LEGRAND BRASIL LTDA 
RUA GERSON ANDREIS, 
1255- DISTRITO 
INDUSTRIAL, - - -, - BRASIL 

ATIVO FABRICA 

52618139003031 GL ELETRO-
ELETRONICOS LTDA. 

GL ELETRO-
ELETRDNICOS LTDA. 

AV. PIRÂMIDE, 661 - 
ELDORADO, 661 - - 
ELDORADO- DIADEMA, - 
BRASIL 

o 

ATIVO SOLICITANTÇ BR 

V Marca 

SMS 

V Modelo 

REVOLUTION SPEEDY pSP500S 115 

v Importado 

NÃO 

v Descrição 
..----

POTENCIA NOMINAL: 500 VA 
TENSÃO DE ENTRADA: 115V- - 
TENSÃO DE SAIDA: 115V-
CORRENTE NOMINAL: 4,6A - 
CLASSE I - 60HZ GABINETE 
PLÁSTICO 

Certificador: TUVB N° Certificado: TUV 14.0862 Tipo: Produto Emissão: 28/05/2014 Validade: 
20/06/2026 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo 

Razão Social / Nome CNPJ/CPF 
(PF) 

52618139000105 LEGRAND BRASIL LTDA. 

Endereço 

AVENIDAALFREDO EGIDIO 
LEGRAND BRASIL LTDA DE SOUZA ARANHA 145, 

BL0001, - - -, - BRASIL 

Nome fantasia Status Papel da empresa 

ATIVO SOLICITANTE 

RUA GERSON ANDREIS, 52618139002221 LEGRAND BRASIL LTDA. LEGRAND BRASIL LTDA 1255- DISTRITO ATIVO FABRICANTE 
INDUSTRIAL, - - - , - BRASIL 

52618139003031 GL ELETRO-
ELETRONICOS LTDA. 

GL ELETRO-
ELETRÔNICOS LTDA. 

AV. PIRÂMIDE, 661 - 
ELDORADO, 661 - - 
ELDORADO - DIADEMA, - 
BRASIL 

ATIVO SOLICITANTE/FABRICANTE 

mr Marca 

SMS 

"V Modelo 

PROGRESSIVE III 9AP2000S 

V Importado 

NÃO 

Descrição , ,_-------
POTENCIA NOMINAL: 2000VA. 
TENSÃO DE ENTRADA: 115V-
TENSÃO DE SAIDA: 115V-
CORRENTE NOMINAL: 17,0A-
CLASSE I - 60HZ GABINETE. 
METÁLICO COM PAINEL 
PLÁSTICO 

Certificador: TUVB N° Certificado: TUV 14.0863 Tipo: Produto Emissão: 22/05/2014 Validade: 
15/06/2026 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo 

CNPJ/CPF Ratio Social / Nome (PF) Nome fantasia 

52618139000105 LEGRAND BRASIL LTDA. LEGRAND BRASIL LTDA 

Endereço Status Papel da 
empresa 

AVENIDA ALFREDO EGIDIO DE 
SOUZA ARANHA 145, BL0001, - - ATIVO SOLICITANTE 
- , - BRASIL 

40 52618139002221 LEGRAND BRASIL LTDA. LEGRAND BRASIL LTDA 
RUA GERSON ANDREIS, 1255 - 
DISTRITO INDUSTRIAL, - - - , - 
BRASIL 

ATIVO FABRICANTE 

52618139003031 GL ELETRO-ELETRÔNICOS GL ELETRO-ELETRÔNICOS 661 - - ELDORADO - DIADEMA, - ATIVO FABRICANTE LTDA. LTDA. 
BRASIL 

AV. PIRÂMIDE, 661 - ELDORADO, 

V Marca v Modelo 

SMS PROGRESSIVE III ?AP 2000BI 

Importado 

NÃO 

V Descrição , ._-------
POTENCIA NOMINAL: 2000 VA-
TENSÃO DE ENTRADA: 
115/127/220 V- - TENSÃO DE 
SAIDA: 115V- - CORRENTE 
NOMINAL: 19,6/17,4/10,2 A - 
CLASSE 1-60 HZ - GABINETE 
METÁLICO COM FRONTAL 
PLÁSTICO 

Certificador: TUVB N° Certificado: TUV 14.0867 Tipo: Produto Emissão: 28/07/2014 Validade: 
28/07/2026 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo 

CNPJ/CPF Razão Social / Nome 
(PF) Nome fantasia 

52618139000105 LEGRAND BRASIL LTDA. LEGRAND BRASIL LTDA 

Endereço 

AVENIDAALFREDO EGIDIO 
DE SOUZA ARANHA 145, 
BL0001, - - -, - BRASIL 

Status Papel da empresa 

ATIVO SOLICITANTE 

RUA GERSON ANDREIS, 52618139002221 LEGRAND BRASIL LTDA. LEGRAND BRASIL LTDA 1255- DISTRITO ATIVO FABRICANTE 
INDUSTRIAL, - - -, - BRASIL 

52618139003031 GL ELETRO-
ELETRDNICOS LTDA. 

GL ELETRO-
ELETRONICOS LTDA. 

AV. PIRÂMIDE, 661 - 
ELDORADO, 661 - - 
ELDORADO - DIADEMA, - 
BRASIL 

ATIVO SOLICITANTE/FABRICANTE 

V Marca V Modelo V Importado V Descrição

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp 7/9 



29/11/2023, 10:21 Produtos Certificados 

SMS PROGRESSIVE III AP 500BII NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 500VA _ 
TENSÃO DE ENTRADA: 115V / I A*fr
220V- TENSÃO DE SAIDA: 11** 
CORRENTE NOMINAL: 5,1/64 ;VA 
- CLASSE II - 60HZ GABINETEs Ji r o 
METÁLICO COM PAINEL _fr) 
PLÁSTICO  ,

WA 

Certificador: TUVB N° Certificado: TUV 14.0868 Tipo: Produto Emissão: 22/05/2014 Validade: 
15/06/2026 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo 

\. 

CNPJ/CPF (PF) . 

Razão Social / Nome 

52618139000105 LEGRAND BRASIL LTDA. 

Nome fantasia 

LEGRAND BRASIL LTDA 

Endereço 

AVENIDAALFREDO EGIDIO 
DE SOUZA ARANHA 145, 
BL0001, - - - , - BRASIL 

Status Papel da empresa 

ATIVO SOLICITANTE 

RUA GERSON ANDREIS, 52618139002221 LEGRAND BRASIL LTDA. LEGRAND BRASIL LTDA 1255- DISTRITO ATIVO FABRICANTE 
INDUSTRIAL, - - -, - BRASIL 

52618139003031 GL ELETRO-
ELETRONICOS LTDA. 

GL ELETRO-
ELETRONICOS LTDA. 

AV. PIRÂMIDE, 661 - 
ELDORADO, 661 - - 
ELDORADO - DIADEMA, - 
BRASIL 

ATIVO SOLICITANTE/FABRICANTE 

V Marca 

SMS 

• 

• 

(PF) 

ARPENE - ARACAJU 
22003247000102 PRODUTOS 

ELETRÔNICOS DO 
NORDESTE LTDA 

Nome fantasia 

ARPENE - ARACAJU 
PRODUTOS 
ELETRÔNICOS DO 

Endereço Status Papel da empresa 

AVENIDA PRESIDENTE 
TANCREDO NEVES 3615, - - ATIVO FABRICANTE 
- , - BRASIL 

52618139000105 LEGRAND BRASIL LTDA. LEGRAND BRASIL LTDA DE SOUZA ARANHA 145, ATIVO SOLICITANTE 
BL0001, - - -, - BRASIL 
RUA GERSON ANDREIS, 52618139002221 LEGRAND BRASIL LTDA. LEGRAND BRASIL LTDA 1255- DISTRITO ATIVO FABRICANTE 
INDUSTRIAL, - - -, - BRASIL 

52618139003031 GL ELETRO-
ELETRONICOS LTDA. 

GL ELETRO-
ELETRONICOS LTDA. 

AV. PIRÂMIDE, 661 - 
ELDORADO, 661 - - 
ELDORADO - DIADEMA, - 
BRASIL 

ATIVO SOLICITANTE/FABRICANTE 

1, Marca U Modelo 

SMS REVOLUTION SPEEDY ?SP1000S 115 

Importado 

NÃO 

11, Descrição 

POTÊNCIA NOMINAL: 1000 VA-
TENSÃO DE ENTRADA: 115V- - 
TENSÃO DE SAIDA: 115V- - 
CORRENTE NOMINAL: 8,8 A -' 
CLASSE 1-60 HZ - GABINETE • 
PLÁSTICO 

Certificador: TUVB N° Certificado: TUV 15.1237 Tipo: Produto Emissão: 20/10/2015 Validade: 
06/12/2027 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo 

CNPJ/CPF Razão Social / Nome 

V Modelo 

PROGRESSIVE III U 600BI 

Importado 

NÃO 

_ 
Descrição 

POTÊNCIA NOMINAL: 600 VA-
TENSAO DE ENTRADA: 
115/127/220V- - TENSÃO DE 
SAIDA: 115V- - CORRENTE 
NOMINAL: 5,7/5,1/3,0 A -CLASSE 
I -60 HZ - GABINETE METÁLICO 
COM FRONTAL PLÁSTICO 

SMS PROGRESSIVE III UP 1000BI NÃO 

POTÊNCIA NOMINAL: 1000 VA-
TENSÃO DE ENTRADA: 
115/127/220V- - TENSÃO DE (I Li 
SAIDA: 115V- - CORRENTEb I 
NOMINAL: 9,5/8,5/5,0 A- CLASSE 
I -60 HZ GABINETE METÁLICO 
COM PAINEL PLÁSTICO 

Certificador: TUVB N° Certificado: TUV 15.1236 Tipo: Produto Emissão: 20/10/2015 Validade: 
06/12/2027 Status do Certificado: Ativo Doc.Normativo 

CNPJ/CPF Razão Social / Nome 

(PF) 

ARPENE - ARACAJU 
22003247000102 PRODUTOS 

ELETRÔNICOS DO 
NORDESTE LTDA 

Nome fantasia 

ARPENE - ARACAJU 
PRODUTOS 
ELETRÔNICOS DO 

AVENIDA ALFREDO EGIDIO 

Endereço 

AVENIDA PRESIDENTE 
TANCREDO NEVES 3615, - - ATIVO FABRICANTE , 
- , - BRASIL 

Status Papel da empresa 

52618139000105 LEGRAND BRASIL LTDA. LEGRAND BRASIL LTDA 
AVENIDAALFREDO EGIDIO 
DE SOUZA ARANHA 145, 
BL0001, - - - , - BRASIL 

ATIVO SOLICITANTE 

RUA GERSON ANDREIS, 52618139002221 LEGRAND BRASIL LTDA. LEGRAND BRASIL LTDA 1255- DISTRITO ATIVO FABRICANTE 
INDUSTRIAL, - - -, - BRASIL 

52618139003031 GL ELETRO-
ELETRONICOS LTDA. 

GL ELETRO-
ELETRÔNICOS LTDA. 

AV. PIRÂMIDE, 661 - 
ELDORADO, 661 - - 
ELDORADO - DIADEMA, - 
BRASIL 

ATIVO SOLICITANTE/FABRICANTE 

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp 
8/9 



29/11/2023, 10:21 Produtos Certificados 

V Marca 

SMS 

V Modelo 

REVOLUTION SPEEDY ?SP50061 115 

V Importado 

NÃO 

V Descrição 

POTÊNCIA NOMINAL: 500 VA -
TENSÃO DE ENTRADA: -4 k-f 115/127/220 V- AUTOMArICO,_- - 
TENSÃO DE SAIDA: 115 Vig 
CORRENTE NOMINAL: 4,§*,3/2,3 
A- CLASSE I - 60 HZ - 
GABINETE PLÁSTICO 

Nova Pesquisa 
Certificados I Produtos Serviços Empresas I Organismos Acreditados 

• 

www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/lista.asp 9/9 



CLIPPING (deferimentos e aplicações da NBR 14373) 11 4ri 

P14.7-1,1 Pi4iT14.11 
PELO FUTURO DO TRABALHO 

a. Nome, CNPJ e endereço do emitente da certiciao; 

b. Nome, CNPJ e endereço da empresa que prestou o serviço ao emitente; 

c. Data de sua emissão: 

Identificação do signatário (nome, cargo ou função que exerce junto à emitente). 
e. As datas do inicio e do final da execução dos serviços, se estes tiverem sido finalizados. 

12.5.1. necessária a apresentação do Certificado de atendimento a NaR 14373, A NIA 14373 
regulamenta "Establitzadores de tensile de corrente alternado - Potencies ate 3kval3kve 

12.6. Qualquer informação Incomplete ou inveddica constante dos documentos de capacitado 
técnica, que não puder ser confirmada pela Comissão Especial de Lict!:ação, mediante simples 
conferãncia/diligéncia, ou as inveridicas, implicará na inabilitação da licitante. 

etelhores Lances 

CHP3/CMF 

13.650.6000001-23 
Marra: TS SI/MIA 
Fabricantes TS SHARA 
Model./ / Persia., • 9007 

Rario Social/ 
Nome 
DANIEL T4PARES DE GOES 

Compras.gov.b (i t  S 

Pis1/4,;414 A 

Esclarecimento 07/06/2023 17:46:36 - 

1) Prezado(s), Estamos acompanhando a abertura deste processo em epigrafe que sera ac 
die 13/06, mais especificamente o item 4 - Estabilizador. No descritivo do produto consta a 
presença da NBR 14373. É sabido que tat norma é obrigatória / compulsória para esse 
material porém, para que seja dada comprovação do produto, é recessaria a apresentscao 
do Certificado de atendimento a NBR 14373. A Ragtech é fabricante de estabilizadores e 
estamos reforçando esta informação pois inúmeros óbices vem sendo atrelados no mercado 
alusivos a alguns produtos que não constam no rol de modelo aprovados peo ItimETR0, 
ofertando produtos defeituosos, levando a administração a terem séries problemas de 
eficiência. Entendemos que, desta forma, para precaução da aquisição deste objeto, vimes 
aqui pare atentar e envier nosso certificado para que tenham em mios e depreendarn de 
que sio compulsories e extremamente relevantes para que seja comprovado o desido 
atendimento a NBR 14373/06. Segue em anexo nosso Certificado referente aos nossos 
modelos que atendem a esta norms. Entendemos que hayed a solicitação do certificado de 
atendimento a Norma NBR 14373 pars cumprimento deste requisito obrigatório perante as 
normas legais. Está correto o nosso entendimento? A, disposição. 

Resposta 07/06/2023 17;46:36 

Resposta 1) Sim, esta correto. Ademais, deve-se observar os demais itens de Terms Se 
referência em SUSTENTAB1LIDADE AMBIENTAL bem como o descritivo de cada um dos 'tens 

Old. Melhor Lance Data /Hors 
Olerlada (Unit.)01.5) Melhor Loma 

252.4500 1605,'2023 08:50135:770 

Descriclo detaarad• do objete oleander 1 - E509,0IL124004.1000 CIVACIV,St./ 00,.1 EEMPIractr d.10,,.80 air sq8824;_22,1/31/1,z- ammo. 111 1000va Potence POMP& Hi 109004; Tonal, hannal daIntlida- 115222 Moto.. da Recus•/Inabilitacima mod•lia TS SMARR 9007, ilia Arend* ems it... a. certilimcie INMETRO • nip pod•ri see eceito no p7004000 

Porte Enipresei INE'EPP Oeciarecilo ME/EPP/i Sim 
49.853.502/0091-51 EMT 501.11C0E5 TECHOLOGICAS LIDA 
Hilt., TO SH4RA 
Fabricantes TO 5/44114 
Model. / Venice POWER LOT 100060 9007 
Ciescricio detelhada do o6letoefertador01481021509 TSSHCRA 10001" POWER EST INV '110-1 - 9007 E50ECIFICA2OFS COWL EmENTCPFS CONFORME C.1,111.000 59004,. Motive da Recusailnabllitacaoso modeler TS !MARA 9007 4 ir in.rno da primeira colocada • ii dam la ssificad a nor nit, slender aos drone de <re rtifiucSo IHMETPO poderf sor acetto na proc•sao 
Porte EnspresatME/E09 Oeclarecio ME/E179/ 11150 
17,399.22110001-57 HULA PLACE LIDA 
Marc. 15 50094 
S•brIcenter 15501450 
Model* / Parsing SorterEet Horne 1000 &vole 115/2200 
Oescricao dot/abaci. do obleto ofortadm IsIspilaa}cr de Tarao 0,0 upe-pr sc SMS PrapreaNt 011000,4 P9Prca 10004,1; 7,114 Nonra; de Orlada: 109/020V; EVecio de Tersto co Elcadr Au14,14-coi Tondo Noma 

• 
647,70 4, Mauna/ Irtabil it scio:o mode lo TS SMARR 9007 ri o ammo da *Amain,. colocada • {i deociassificada p07.1. *tender aos ifiens de certificação MINEIRO • nio pod•ri ser 00.110 70 process° ncitatdrio. 
Porte Eingesal 41,E170 Declaracie ME/EPP/, Er, 
00.081.72610001-14 1000010 00 PAGEL COMERCIO OE PAPEIS LIDA 
Marza, TS S.P.A 
Pabrkantat TS SHARA 
Model. / 11er01os POWEREST HOPE 100006 0E0:9007 
Demrisio detained. do oblato ofertadot taut Wailer tentio - Eatainbzador Tausio 10110 Alanyrtiulo Elrod.; 101220/•  (00• osso, >d-, n1111F4rire Rearmilmlem1019,1128a10ittaijasim. Fro:ulnae; 60 M0.YR2Utzsarocest 1401 ,004. Recuse/Inabilitasioso modeler TS SHAM 9007 êO70,00104. primeira colmada o la del" le.ificada par mio slender .0011.00 4, coMifica,lo 1110111t0 todo pod.** *or acetic, no proce•no 
Rote Empresai ME/EPP Dadarecio NE 1E0011 km 
43.816.576/0001-10 LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LIDA 79 309.6700 16/05;2020 M41;23;550 Marco: CR 
Fabri ntes CO E596014 InfORmATICA oco 
Model. / Versacu KEE 3.5 81 
0. 0c0 510 deridhad• do obJeto alerted. 1,2P12ador Tessa° Tersile 1 , rnennicie En—ada; 11112200  Csrartip1spcat Adeerma; 9•21, M 3.17.`kr•0 9*WAra,51tim  freaEinne: u•tnadc CS Es, taotivo da FUeuea/InabilitasSom nrod•lo CR Energia KEE 3.080, nio Mende aos Rene de cartilicaclo 10140900 • rslo ood•rai se. ateito no protegee licitat10ie. 
Porte Donna., KiiPP Declarant° ME/EPP/I F= 
34.197.941/0001:12 PEKE SOWCOES LIDA 79 316.1000 Marc. mmeu; 

;I:att."7.1;•;tir side ,asor 0000,a 
Dean-Rio' detained, do oblato ofertadoe 5.51622; Esraiiiitador 24 T4.17 liu.l as r0r -iar aa SOS Prryiluve 1000ye 5061625  Poser Pa NOrrlei HAIM41 1000 0010231 Tondo lIonenal de Eno& 119720 
Porte Ernprirsa; riE,P114 Dedaresio 74E/EPP/1k= 

valerrnerier1earresse 
(utet.)tftsti, érte urea .4'7".,

79 255,0000 16/05/2021 0E5027:150 

79 259,0000 16/00, 2023 00:50:20:447 

79 302,8400 16/05/2023 08, 14:07,657 

16/0513023 01106; 09:777 

51 61623 Solado 2. Tanau 

0000.040 04004530 

Rauyeado Çallartat

Rectsrado rcmuter 

Recusado Qoautar 

Recusado5;:"ns,tar 

RGT ELETRONICA EIRELI 05.943.95770002-76 28/04/2023 - NBR 14373 05/05/2023 .. 09:41 28 08_21)48814373_6113E 
1153 WAY pdf 

Questionamento: Referente ao Item 19,0 descritivo do protuto nau consta a presença da NBR 14373. E sabido que tal norma e obrigatória i compulsório para esse material porem, para que seja dada comprovação do produto, 6 necessaria a apresentação do Certificado de atendimento . 1 a NBR 14373. 

A Ragtech é fabricante de estabilizadores e estamos reforçando esta informaçao pois inúmeros óbices vem sendo atrelados no mercado alusivos a alguns produlos que não constam no rol de modelo aprovados pelo INMETRO. ofertando produtos defeituosos, levando a administração 04 terem sérios problemas de eficiéncia. 

Entendemos que, desta forma, para precaução da aquisição deste objeto. vimos aqui para atentar e envier nosso certificado para que tenham ern mãos e depreendam de que são compulsenas e extremamente relevantes para que seja comprovado o devido atendimento a NOR 14373/06. 

Segue em anexo nosso Certificado referents aos nossos modelos que atendem a esta norma. 

Entendemos que haverá a solicitaçâo do certificado de atendimento a Norma NOR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatdrio perante as normas legais. Esta correto o nosso entendimento?, Arquivo Anexo: 26_08_21_N8R14373_5I0E WAY.pdf 

Resposta: Esclareço que a presença das Normas Brasileiras (NBR) são de fundamental importancla pare todo e qualquer produto que se exige confiabilidade e segurança. Infelizmente por erros de digitação e, ou lathes no programa da planilha, resultou na exclusao da exigáncia da NBR 14373. Meus agradecimentos ao Mena e a preocupação corn a nossa Instituição em evitar danos, crejuizos ao etário poblico. A nossa concordância com o entendimento exposto pelf) reclamante, nos leva reiterar a observância da presença exigiria da aprovação da NOR 14373, :end() o fornecedor que atentar a essa observação, pois so sera aceito produtos desse item 19 com o selo de aprovação a NBR 14373. 

05101/2023- Cereficagão da NOB 14373- 0510102023. 14 43 alipa.ino..tieft.ralf 11:52 Itam 19. Estabilizador 

Ouestionamento. No descritivo do produto nito consta a presença de NBR 14373. E sabido que tal norma é obrigatduia 1 compulsona para esse matenal porém, para qua seja dada comprovação do produto, 4 necesstsia a apresentação do Certificado de atendimento a NBR 14373. 
A Ftagtech é fate icante de estabifizadores e estarnos reforçando esta informação pois intimeros óbices vem sendo aliciados no mercado alusivos a alguns produtos que nao constam no rol de modelo aprovados pelo INMETRO, ofertando produtos defeituosos. levando a administração a terem sérios problemau On efrciência. 

Entendernos qua, desta (orma, para precaução da aquisicao deste Libeled, vimos aqui para atentar e enviar nosso certificado para que tentram on mans e depreendam de que sac compulsories e extrernamente relevantes para que seja comprovado o devido atendimento a NOR 14373/08. 
Segue em anexo clipprng de processes deferidos e aplicados conforms NOR 14373. 

Entendemos que hayed' a solicittação do certificado de atendimento a Norma NBR 14373 para cumonmento deste requisite obrigatório perante as mums legas. Esta cadet° o nosso entendimento?. Miss,* Anexo. Clipping NBR p41 
Resposta. Tratando-se ria norma legal exigida polo INMETRO, sera solicitado apresentação dos arrematantes da "N8R 14373" para os aparelhos estabilizadores.. Conforme o Rein 8.22. 0 Pregoeiro poderá convocar o licitante para envier document° digital complementar, por meio de funcionalidade disponlvel no elstenta, no prazo ['Taney. de 02 (doss) hubs, sob pena de não aCeilaÇA0 da proposta. 



Mensagens do lote do icita00 

Lista de mensagens 

10 iv( resultados por pagina 

Data e Flora 

11042023 bs 16 59 11 Pregoeito 

Emitente 

11;0412023 As 16-57-55 Pregoeiro 

11104/2023 as 165702 Pregoeiro 

11104(2023 as 16.52.23 Pregoeiro 

11/04/2023 as 1649:29 Pregoeiro 

0910312023 is 12.2000 CHIPNET TECNOLOGIA EIRELI - EPP 

09/0312023 is 1203:19 CHIPNET TECNOLOGIA EIRELI - EPP 

ilr de 

Pesquisar 

Descrição 
• P•16.4... /IN • 

Continua citado, em especial sue atende a Norma Brasileira Regulamentada NBR 14373. Conforme 
ate arretada em rioter documentos (onde consta o edital) 

Continua Assim foi decidido por de a empresa o prazo de 02 idols) dias para esclarecer e cornprovar 
que o produto ofertado atende as exigencies trazidas no tem 5. :especificações técnicas do 
produto: do Termo de Referencia. Aneio I, do edital 

Continuação 'o produto ofertado está incompativel com o solicitado. ressalvada a possibilidade de a 
empresa arrematante comprovar que o item ofertado esta dentro das exigéncias do item 
5(Espeaficações Tecnicas dos produtos)cM Termo de Referência" 

Continuacão. no tocante as exigencies trazidas pela 00R14373 de 12(2006, haja vista as alegações 
des demévo empresas participantes do certame. apontando que o produto não atende a norma 
supracitada bem como despacho do setor técnico que em suma 

informamos que tendo ern vista a necessidade de empreender diligência junto a arrematante do lote 
01. no sentido que a mesma comprove que o p1 00u50 ofertado esta dentro das exigancias do tem 5. 
:espeoficações técnicas dos produtos:. em especial 

complementando , exigida no IR do editai Saliento ainda que os dome* licitantes ale o 8` colocado, 
ofereceram produtos sern confer a Certificação NBR 14373 conforme historic° das proposta eletionicas 
apresentadas 

Sr pregoeiro . soimitamos respeitosamente a desaassificação da empresa arrematante NETLIFE COM 
SERV. DE INFORMATICA , produto ofertado da marca TS SUARA . nip possui a certificação NBR 
14373 

CNOJIC.14 
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Entendemos quo haverá a solicitação do certilicodo de olendimento a Norma 
NBR 14373 par() cumprimento deste requisita obripulario perante as norms 
legais. EStd correio o nosso entendirrento? 

Resposta: Segundo o portaria do MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E 
COMERCIO EXTERIOR: ..."t passivel de certificação compulsório, conforme 
Regulamento ora aprovado, qualquer equipamento que desempenhe a luncao 
de um estabillzador de tonsils), descrita na NCR 14373:2606 podendo o 
equipamento possuir as seguintes denominações comerciais: estabilizador, 
condicionador, regulador, entre outros" Portanto iodo equipamento ofertado 
deveró Wender a esta certificação e em caso contrail° passive] de ser 
desclassificado para a dem. 

'y DA N 0 RT E e:7) 
vieff amtliENTsu SUSTENT4VEL BO Boni r
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MLNISTFRIO DA DEFESA 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

BAS.E.AillEtJaMariLMAMA 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

PROCESSO: 67273007769,2022-33 
PREGA0 ELETRÔNICO N. 432022 
SOLICITANTE: ROT ELETRONICA LIDA, ONPJ. 01.95 :0001-65 

OBJETO: MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA 

QL'ESTIONAMENTO I "atamos aconeanhando a abertura data processa ea 
vierafe gue sera ao dia 26,07. ',Tajo esavilicamente Pa 'tons 2 a 6 - Estabdizador. 
entendanos que harer4 a soheitacao do catificado de atendunento a Norma A-Ba 
14373 Dora cumoriirento deste reaursao obrikatório par-aorta as cons. leiais, Esta 
gmeto a nossoJneadtntetite"
RESPOSTA: Em consulta i equipe tecnica do presente certame licitatório foi 
verificado que para os itens 1 e 6 é necessário o cumprimeuto do requisito legal da 
NBR 14173. A conformidade dos equipamentos 00 inibito do atendimento da 
Norma NBR 14173 seri verificada iliretainente no site do LNMETRO 
( IsttoiPulv erinmetro ,goviir/prodcertiprodutos/busta.asu) ou por meio de 
diligencias do pregoeiro conforme item 6.3, do edital. 

tacin etc Arq. esol. 

Oretado(s),Esternos acompanhando a abertura deste process, ern epigrafe queued so dia 30/06, rnais 
especificamente otter 2.. EstabiliradocAcontece 400 no descritivo do produto consta a presença da NBR 14371 t 
sabido que tal norma E obrigatOria compulsoria para esse material. porem, para que seja dada comprovadlo do 
produto,e necessário a apre.sentaçSo do Certificado de atendimento a NBR 14373.4 Ragtech é fats icante de 
estabiiiradores e estorvo retomando esta informer* pois InOmeros óbices vern sendo atrelados no mercado alusivos 

alguns produtos que não constam no rol de modelo aprovados pelo INNIETRO, Vesta ndo produtos defettuosos, 26/06/2023 
levando a adrionistraçAo a terem serros problemas de eficlentia.Entendemos que, desta forma, pare precaução de 14:55 
aquisição deste obleto MITIOS aqui pare aterstar e enoiar deferimentos e ablicaçáes da NOR 14373 em winos outros 
processos peso que tenham ern MOOS e depreendant de que silo compolsodas e eXtrenurnente relevantes para que 
anjo comprovado o devido atendimento a NOR 14373/06.Entendemos que havera a 60teltaçio do cerldscado de 
atendimento a Norma NOR 14373 para comprimento deste requISPO arIgatO00 pc/ante as norrnas legas. Esta 
correto o nosso entendimentoM disoosiçáo. 

Deferimentos e 
Aplicavies 
0113014373.pdf 

11,0pcsta 

Conform. consta no 
descrrtivo, se sera 
aceito equipamento 
que comprove 
atendimento a NBR 
14173, OBREGADA 
BRAATEN,* 

Respondido 
etc 

2E1361'2023 
00,50 
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Forwarded meslage 

De: SECREMMA MUNICIPAL DE SAÚDE SARCARENA • PA SEPALISO,o.pa_tussemastinerwl.l.91. 

Data: tar., 4 de Jul de 2023 is 10.39 
Sub,ect..• no: ESCLARECIMENTO II • COITAL OE PRECAO ELETRONICO N.  9045/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE RAILCAR( NA 
To: Prefeltura Barrarena - llrliaçAcel ontriten +prejapeIefropie_o.p_on. bLiigmag.ion, 

Bom dial 

Prezada, 

zieti
PV;p0,4,4 

Jo 

hit 

Após analise do pedido de esclarecimento apresentado pot empresa interessada no participaçao do Edital de PregAo Eletranico ns 9045/2023, virnos ex/or-met que assim 

como a empresa entendemos também que a apresentaçAo da NOR si de suma importincia pera aqueles produtos que exigem confiança e estabilidade. Quando da elaboraçAo 

do descritivo dos itens 45 e 46 falhamos em nAo exigir a NBR 14373, isto pasta vimos afirmar que concordamos como exposto pela empresa para que seja exigido a aprovacRo 

da NOR 14373, pans as empresas participantes pans os hens 45 e 46 do presente certame. 

Atenciosamente, 

Drum+ Festeira. 

SETOR DE UCITAÇÕES E CONTRATOS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SENUINI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARCARENA - PA 

NBC 14 073 Item I e Z *batlike et 

OST ELITROP4ICALISRU

Pre244041 
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lernairovaçao ao produto e 4eCtE135'.4 1 adVeyerEAO,a dc 1(.111.1E404 Re Ate r4te11,10 a NMI 143”. ofeadde ;tin itibtrita. 
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@ Compras.gov.br 

Resposta 18/07/2023 14:41:45 

O Setor demandante CPC/OLOG/PROGEST am resposta ao pedido de esclarecimento assim se 
pronunciou: Com relacio ao pedido de esclarecimento formulado pela empress Ragtech, 
informamos o seguinte: Considerando que a norma ABNT NBR 14.373/2006 é de cumprimento 
obrigatório, o setor técnico, ao analisar a proposta, ri verificar no site do INMETRO 
(http://www.inmetro.gov.br/prodcertiprodutos) se o produto oferecido pela liNtante possui um 
certificado valid* emitido pelo órgio. Caso rijo seja possivel realizar essa vérificagio com as 
info/mações fornecidas pelo licitante, e com base no subitem 16.4.4.1 do Termo de Referincia 
(anexo do Edital), serio solicitadas as devidas comprevapSes através de diligincia. 

.rt Use 130 

abriparrpt0 periPte a NMas 

para. aniererasse ak saw 55 130. bitt ai 

'brads :brit a 

Compras.gov.br 

Esclarecimento 11/07/2023 14:54:28 
• 

Pedido de Esciareomento: Prezado(s), Estamos acompanhando a abertura deste processo em 
epígrafe que será ao dia 18/07, mais especificamente ea itens 25 e 26 - Estabilizador. 
Entendemos que haveri a solicitacio do certificado de atendimento a Norma NOR 14373 para 
cumprimento deste requisite obrigatório perante as nannies legais. Está correto o noaso 
entendimento? 

Resposta 11/07/2023 14:54128 

Referente Dos itens 25 e 26 (Estabilrzador de TertsAo),do Termo de Referincia, seu 
entendimento est.) correto. A Equipe de Apoio e a Pregoeira diante do questionamento em 
relaçlo ao atendimento da norma NOR 14373:2002, ratifico que a partir de 1° de janeiro de 
2008, todos os fabricantes de estabilizadores de tensile, com potência ati 3kVA/310/, com 
tensio ate 259V, sio obrigados a comercializar equipamentos de acordo com a norma NBA 
14373:2006, ern atendimento b Portaria 262 do Institute Nacional de Metrologia, Normalizaçio 
e Qualidade Industrial (1NMETRO). Destarte, conforme portana, a empress que fabrica e 
comercializa este item, subtende-se que tem o conhecimento da cobrança desta norma. Assini, 
buscando aprimorar os processos e seguindo o principio da isonomia e a equaliziKio des 
normas e dos procedimentos jurídicos entre os individuos, garantindo que a lei semi aplicada de 
forma igualitária entre as pessoas, ratificaremos esta informacio no certame, sendo cogido 
essa comprovacio, inserindo *vise no sistema, quando da abertura do certame. 



Responder do Encaminhar e Arquivar!* Spara!* Etcluir Man 

De CPI.- Comistio Pommies de Licitacio rcpleidadflm O 

Para Mim cfelipeteiseiraCiragleM•corn.br> ¢! 

Assunto Re: NBR 14373 item 3 -PREGÃO ELETRÔNICO 44/202311,D 

Prezados boa tarde, 

Segue a resposta ao pedido de esclarecimento. Informamos que o Edital sera 
republicado com as devidas correges. 

17:12 

Entendemos gun haverá a solkitacao do certificado de atendimento a Norma NBR 
14373 aip_Li,rstinprimento deste requisito obrigat io perante as normas legais. Está 
correto o nosso entendimento? 

R: Sim, esta. De acordo cam a area responsável, a exigência sera Incluida. 

peerado.eeeeaosa, 

Juliana Borsol Riche 
Equipe de Apoio 
Cooreenacio de tansies 
Pró. Reitoria de AdministraçÃo - Proad 
Universidade Federal Fluminense - Off 
Email: 

De Setor de LicitasiSes (Reitoria) <licitacaoCifsuldeminas.edubr, 

Para Felipe Andre lima Teixeira <felipeteixeiraeragtech.com.br> (A) 1S,S8 

Assunto Re, ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
N° 10/2023 - INST.FED.DE EDULCIEINC.E TEC.D0 SUL DE MG 

Prezados, bom dial Segue resposta do setor requisitante (Diretoria 
de Tecnologia da Informagici): 

"0 entendimento da licitante RAGTECH está correto e serSo 
exigidas certificações dos produtos relacionados aos tens 8 e 18, 
quanto à norma NBR 14373.". 

De Lic itaçaes Compras e Contratos do Compus Barra do Corda 
<comprasbafradocordaeifrna,edu,br, O 

Para Felipe Andre lima Teixeira <felipeteixeiraOragtech.com.bo 14:32 

Assunto Rc ESCLARECIMENTO - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2023 - CAMPUS 
BARRA DO CORDA 

Prezado licitante, o edital sofrera alterações, para que conste nas especificações 

técnicas do Rem a necessidade tie atendimento a NBR 14373. Informamos 

ainda que o Pregio 04/2023 esta suspenso para que sejam realizadas as 

devidas alterações. 

Atenciosamente 

@Compras.govbr 

04.177.460/0001-40 REFERENCIAL DIGITAL LIDA 

Marc.: A:MEREST 
FabrIcente: POWERES7 
Modelo / Versiot 1000 131COL7 67 PRETO 
Dexriçia detalhada do oblate *fatted*, ESTaBILIZADOR DE TEHSAO. Coen  patincia minima do 1VDVA. Bivok avtomitiso LIS: 12' 
aja(  Dove ...ha, Nave( rakialca
Motivo da Recusa/Inabilitação:Devido o produto ofertado Mao Mender. MISR 143/s:2oo9. 

Porte Empress. elE/EPP Declaragio ME/EPP/1 km 
'eSilvana° Convocadio Etapa rochadal Convocado 

19.902.280/0001-51 GP SUI.INFORMAT1CA LTDA Pik A 
etarca• COLETEK 
FebrkenteeCOLETEK 
Modelo / Weals, ES-1300VA-BA' Rd 316060080100 
Descrnio detalhada do ebjeto ofortado,ISTA611.12doon DE TENS010. Com  Doti, " TP4Urnit de 10q111 rnelipt1;117)'220, 
pew ocosulr. fusivel reerrnive 
Motive da Recusa/Inahilltação:Devido o produto ofertado não atender a NBR

Porte Empress, COVE., Oeclaredio MI/EPP/1km 
Situação Commenlie Etapa Fastulde conesado 
27.363.204+0001-43 I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA LIDA 
Marta, 17 anemia 
Fabricantat or *mpg.. 
Modelo / Venta, er energia 
DescriOa detalhada do objeto ofertadot ESTABILIZADOR DE TENS-SO, Com  Esdenc.a ovniena do 1.000)/As Olnolt mahco 1511027,220S' 

"'S-MatisrO'dt cF7is
'cal
 711; il Ito cao:Devido olio ter envied° a documentação solicitada no prazo determined°. 

Porte Empresa: E.. Declarecia PIE/EPP/. km 
Situania Convocasio Etapa Pedrada: Convocado 
01.590.728/0009-30 HICROTECNICA INFORMATICA LTDA 
Marcel Reotech 
Febricante: 0...Mesh 
Modell, I Venial Side later toOovo 5 Torn 5379. 
Descrigio detalhada do objeto ofertadot ITgat 25: ES7ABILIZADOR Dd l'EficiO. Corn means ode 10200, go,dlt eutornitko 15 1771, 22 
jusivel reerrnivel; Foocia TRUE 

Porte Empreset Demais (Diferente de ME/EPP) Declarecio ME/EPP/, Nio 
Situenia Canvocacio Etapa Fettled,a, Convocado 

Resposta 14/08/2023 15:56:23 

Prezados, been dial Segue resposta do setor requisitante (Diretoria de Tecnologia da 
Inforrna0o): "0 entendimento da licitante RAGTECH está correto e serio exigidas oertificacaes 
dos produtos relacionados aos itens 8 e 18, quanto à norma MBA 14373.". 0 pedido de 
esclarecimento quanto estas respostas estar-Se disponivers no site desta instituivio e no 
ambiente de Compras do Governo Federal para consulta. 

COGINST • DELMiRO coginstildelmirbidal.bra O 

Phe felipeleiseire ragtech.com.br 

Cr ticitscges, andrae Santos 0, Lkitacaes, Comae Felix 43 cza 
essento RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃOELETRONKO n°11/2023 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

Prezados, 

16:4S 

Após análise a comIssio de knack acatou o entendimento abordado pelo 
pretenso fornecedor. Neste caso, é obrigatório que o equipamento seja 
fabricado de acordo com as normas da NBR 14373:2006, sendo sua certificaçao 
obrigatória exigida conforme rege a Portarla 262/2007. Dessa forma, sera 
exigida a comprova0o da certifIcagio em atendimento a NBR 14373:2006. 

Atenciosamente, 

1 

Karleany Mendonça de Lima 
Pregoeira 

Coordenadora de Gcst5o Institticional - COGINST / Campus do Set tao 
'tel. 3214 - 1944 

41 Responder • It Encaminhar 65 Arquivar Spam tt Excluir Mais 

De secompcogead ssecompcogeadgfiocruz.bm 

Para Mim <felipe.teixeiraCiragtech.com.lom 

Assunto RE: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÓNICO SRP N° 29/2023 - DIRETORIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

Prezados. 

Segue attire a resposta do pedido de esclarecimento de V.Sas-

Pergunta: f ntendemos que haired a solicitaçio do certlfkado de atendimento a Norma NIA 
14373 para cumorimento deste requiidgebrigatOLig_perante_angueasiegaiLlaksguato_o
posso entendimento? 

Consideramos pertinente o atendimento a conformidade da nor.. técnica NBR 14373, portanto, 
Iremos Incluir na descrição do Item 24 no termo de referência. 

A resposta encontra-se lamb-6m disponivel no site do sistema Compras_gov 

Atencrosamente, 

Equipe de Preg5o 

4. ri.aeneri• 4 Respooder apodo, N., it Encarmnhaf ANt.wat AT SP 

cernoolmostneE0morinhArnallg 

P.4 Mfr., sfellpetateratiragtmetorn.la, jej, 

obtenuo Ktonsc.oblencao.nurinhonul.br, Ca IIIED 

IMAARICIMINI0 - PRK,ÃO tlEIRONICO ISRPIN° 09/2023 - BASE NASAL varied 
DASODBRAS 

gtorksr

Prezado Licitante, boa tardel 

De leio, 4, mister que o item estabilizador esteja em conformidade com a 
NEIR 14313, 

Respeitosamente, 

PATRICK GABRIEL FARIA CARRAJOLA 
.terceiro-Sargento(CL) 

Ajudante do Encarregado do Soler de Processos Comuns 

Base Naval da Una das Cobras(BNIC) 
PRAÇA BARÃO DE LADARIO - SIN 
EDIFICIO 17A ILHA DAS COBRAS 
CENTRO - RIO DE JANEIRO RJ - BRASIL 
Telefone. (21)2197-2653 
E-mail: carrajola patnckCpmarinha mil br 

De Licit/KEG Cel .cel.smsjpgPgrnail.com. 

Para Felipe Andre lima Teixeira cfelipe.teiseiragfragter.h.com.br> 14.1P 

Assumiu R. ESCLARECIMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO-. 13.042/2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE 

A empress questiona sabre certificado de atendimento NBR 14373, conforme Despache n°
43 

RESPOSTA: 

Prezados. 

Informamos que de conhecimento desta Diretoria de Tecnologia a portana n° 262/2007 do 
METRO, considerando que o produlo necessda compulsáriamente deste requisito, 
julgamos desnecessária essa informnio, tendo ern vista que serripm seguirernos as leis e 
portarias necessárias para atuar com legalidade em todo o certame simostErszm 
IMMISEMIEFZEMIZT &MC= 

T1 nat 

Prefeitura Municipal de Joao Pessoa 
FIVS - FUND() MUNICIPAL DE SALIM 



Municipio de Santa Bárbara d'Oeste 

ESCLARECIMENTO SOBRE P.E. Ng 138/2023 

Em atendimento ao questlonamento feito pelo Sr Felipe Lima Teixeira, relacionado aos 
itens 5 e 6 (estabIlizadores) do Preg3o Eletamico n7 138/23, informamos que os equipamentos 
ofertados dever'4o estar de acordo com as normas vigentes no pals, entre elas a NBft 14373. 
Informamos ainda que essa analise será feita apenas ao equipamento ofertado peio vencedor 
do certame, e caso não esteja em conformidade, será convocado o 25 colocado. 

• 

• 

De licitacoesSPufsixedu.br 

Para Licrtaç6es, Andreza Santos 8 

Cr Supervisor de licitaslies, Felipe Teixeira 6) 
Assunto Re: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO 3/2023 UNIVEP6AWDERAL DO 

SUL DA BAHIA \ 

Prezada, 
as.p,

1 

lie 1E35 

De acordo com resposta do setor técnico ao pedido de esdarecimento 
abaixo, em virtude da Portana n° 262/2007 do INMETRO adotar como 
compulsória a certificação dos estabilizadores, qualquer equipamento 
ofertado na licitação deve atender à NBR 14373. Logo, o entendimento 
este correto. 

Atenciosamente, 

Jessica Febrile de Sousa 
Chefe do Setor de Licitaçies 
Coordenglo de Compras e Ucitaçães 
Pró-reitoria de Administração 
UnNersidade Federal do Sul da Bahia 

Ike ilk 


